
 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1 
SISÄISET TARKKAILUPISTEET  
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LIITE 2
TARKKAILUOHJELMAN YHTEENVETOTAULUKKO



Kevitsan kaivoksen vesipäästöjen tarkkailun yhteenveto (näytetiheys ja analyysit)

Tarkkailupisteet KevP-3

KevP-4b, 
KevP-
4b1, 

KevP-
4a2, 

KevP-4a3 

Öljynerot-
timet 3)

Juurisala-
ojat: 

KevP-
13a, 

KevP-
13b, 

KevP-13c

KevP-6 KevP-7a KevP-7b KevP-14 KevP-103

KevP-
12a, 

KevP-
12b, 

KevP-
12c, 

KevP-12d

KevP-16a-
KevP-16j

Analysointitheys krt/vko 4 krt/v krt/vko 4krt/v 4krt/v krt/kk krt/v krt/kk jatkuva 2krt/v 4krt/v 4krt/v 4krt/v krt/vko 4krt/v krt/vko 4krt/v krt/vrk krt/kk krt/v krt/vko krt/kk krt/kk krt/kk krt/kk 4) 4 krt/v
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näyte

kerta-
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näyte
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näyte
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näyte

kerta-
näyte

kerta-
näyte

kerta-
näyte

kerta-
näyte

kerta-
näyte

vrk-
kokoom

a 

vrk-
kokoom

a 

kerta-
näyte

kerta-
näyte

kerta-
näyte

kerta-
näyte

kerta-
näyte

kerta-
näyte

kerta-
näyte7)

Virtaaman/vesimää-rän mittaus
x x x

Kenttämittaus1) x x x x x x
Lämpötila x
pH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
sähkönjohtavuus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Redox
Happipitoisuus x
Alkaliniteetti x x x x
Kiintoaine x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Kiintoaineen hehkutusjäännös x x x x

BOD7ATU x x x
CODCr x x
CODMn x x

Kokonaistyppi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

NO2,3-N x x x x x x x x x x x x x x x x x
NH4-N x x x x x x x x x x x x x x x x x

Kokonaisfosfori x x x x x x x x x x x x x x

PO4-P x x x x x
Sulfaatti x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tiosulfaatti x x x x x

Kloridi x x x x x x x x x x
Antimoni x x x x x
Kupari x x x x x x x x
Nikkeli x x x x x x x x x x x x x x x
Rauta x x x x x

Mangaani x x x x

Kalium x x x x x x

Kalsium x x x x x x

Natrium x x x x x x

Elohopea, liukoinen 2) x x

Kadmium, liukoinen 2) x x

Uraani x 6)

Magnesium x x x x x x

TOC x x
DOC x x x

Öljyhiilivedyt tarvittaessa x x x

Liuotinaineet 

 KevP-
15a2, 
KevP-
15c2

Cr, Pb, Zn, Cd, As x x

Co, Ni, Hg x

Fekaaliset koliformiset bakteerit x

Laaja alkuaineanalyysi (26 
alkuainetta) x x x x x

Toksisuustestit x5) x** x
Selite: Mittaus jatkuvatoimisella laitteella Laboratorioanalyysi Kenttämittaus

Laaja alkuaineanalyysi (ICP-tekniikka, 26 alkuainetta): Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Ti, V, Zn)
1) kenttämittaus: lämpötila, pH, redox, sähkönjohtavuus, happipitoisuus
2) suodatus 0,45 µm
3) marraskuussa 2014 käytössä: KevP-15a1, KevP-15a2, KevP-15b1, KevP-15b2, KevP-15c1, KevP-15c2, KevP-15d1, KevP-15d2
4) ylitevesien johtamisen aikaan kuukausittain mikäli ojissa riittävästi vettä näytteenottoa varten
5) toksisuustesti tehdään syksyllä
6) Uraanin määritys kerran vuodessa pisteeltä KevP-9
7) Määritykset mikäli kenttämittauksessa havaitaan poikkeamia

tarvittaessa

KevP-11

krt/v

x x x x x

KevP-1V KevP-2 KevP-5 KevP-8 KevP-9 KevP-10



LIITE 3
LABORATORIOANALYYSIEN TULOKSET 2016



AVOLOUHOKSEN KUIVATUSVEDET
Havaintopaikka Pvm Lämpötila pH Sähkön- Kiintoaine Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium-Fosfaatti- Kloridi Sulfaatti Alumiini Antimoni Arseeni Barium Beryllium Boori Fosfori Kadmium Kalium Kalsium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Magnesium Mangaani Molybdeeni Natrium Nikkeli Rauta Rikki Seleeni Sinkki Tina Titaani Vanadiini Öljyhiilivety-Keskitisleet Raskaat

johtavuus typpi typpi typpi typpi fosfori Cl SO4 Al Sb As Ba Be B P Cd K Ca Co  Cr Cu Pb Mg Mn Mo Na Ni Fe S Se Zn Sn Ti V jakeet C10-C21 öljyjakeet
C10-C40 C21-C40

mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l
Avolouhoksen kuivanapitovedet KevP-1v

KevP-1v ka 2013 2 8 69 11 20667 970 13767 6300 2 29 102 <0,5 5 4 41 74 187
KevP-1v ka 2014 8 8 79 60 16538 281 10450 4481 3 29 211 69 <0,5 4 31 <0,2 <20 8 <0,03 14500 42500 4 2 11 <0,5 55500 57 4 17500 127 192 72500 6 5 <1 3 <1
KevP-1v ka 2015 6 8 71 10 10232 134 6932 3048 <2,0 24 229 24 <0,5 8 26 <0,2 <20 8 <0,03 12975 42000 5 <1,0 10 <0,5 48000 52 2 10225 114 317 75750 5 <5,0 <1,0 2 <1,0
KevP-1v 4.1.16 0,6 7,5 73 120 4200 7 3600 410 310 230
KevP-1v 4.4.16 1,5 7,4 49 21 3400 9,9 2500 770 140 100
KevP-1v 25.4.16 2,4 7,3 33 10 2100 2,6 1300 55 <2,0 3,3 88 250 <0,50 <1,0 13 <0,20 <20 7,1 <0,030 5500 21000 13 3,5 26 <0,50 15000 100 <1,0 1900 150 420 34000 1,1 5,2 <1,0 12 1,2
KevP-1v 3.5.16 8,1 7,4 26 24 1400 4,4 1100 110 <2,0 3,3 81 340 <0,50 <1,0 14 <0,20 <20 8,8 <0,030 5700 18000 9 7,2 23 <0,50 14000 94 14 2100 110 650 28000 1 <5,0 <1,0 16 1,7
KevP-1v 9.5.16 10,6 7,6 32 9,8 1300 4,2 730 24 64 96
KevP-1v 16.5.16 7,3 7,8 34 4 1400 2,8 1100 13 130 66
KevP-1v 24.5.16 11,9 7,7 43 27 1200 4,3 850 26 160 78
KevP-1v 30.5.16 15,7 7,8 51 2,2 1400 <2,0 960 23 120 58
KevP-1v 6.6.16 7,4 7,9 58 <2,0 2900 <2,0 1400 4,6 <2,0 9,6 210 35 <0,50 1,1 28 <0,20 <20 5,4 <0,030 11000 40000 0,83 1,1 9,5 <0,50 31000 13 1,3 5000 57 96 71000 1,3 <5,0 <1,0 1,8 <1,0
KevP-1v 13.6.16 14,7 7,8 61 5,8 1500 3,1 1300 21 160 120
KevP-1v 20.6.16 12,8 7,8 61 28 1600 3,4 1400 29 230 86
KevP-1v 27.6.16 17,5 7,8 76 3,6 3100 25 2300 390 360 83
KevP-1v 4.7.16 15,6 7,8 74 <2,0 1800 4,9 1500 24 95 56
KevP-1v 11.7.16 17,9 7,7 70 <2,0 1500 4,9 1000 26 310 51
KevP-1v 18.7.16 15,1 7,8 76 4,8 1300 5,4 830 26 300 53
KevP-1v 27.7.16 20,8 8 73 4,8 1500 5,8 870 37 300 37
KevP-1v 4.8.16 16,4 7,9 63 8,4 1200 5,3 730 25 200 120
KevP-1v 8.8.16 17,6 7,9 75 <2,0 1200 3 870 11 300 110
KevP-1v 15.8.16 11,9 7,8 73 <2,0 910 <2,0 460 9 400 86
KevP-1v 22.8.16 15,2 7,9 78 <2,0 610 <2,0 <250 <4,0 280 98
KevP-1v 29.8.16 8,9 7,7 64 18 770 <2,0 510 20 260 89
KevP-1v 5.9.16 9,8 7,8 71 2,6 1100 <2,0 760 5,9 <2,0 14 300 91 <0,50 <1,0 36 <0,20 <20 4,9 <0,030 13000 53000 1,7 2 13 <0,50 39000 12 <1,0 6000 94 220 84000 1,1 <5,0 <1,0 5,9 <1,0
KevP-1v 12.9.16 10,7 8 57 54 810 9,4 620 25 250 70
KevP-1v 19.9.16 8,5 7,7 64 14 1600 7,3 1300 51 280 120
KevP-1v 26.9.16 9,2 7,9 69 2 1400 <2,0 1100 12 270 100
KevP-1v 4.10.16 3,9 7,9 64 9,8 1200 2,5 1000 44 260 140
KevP-1v 10.10.16 4,7 7,9 70 4,6 1400 <2,0 1300 12 270 120
KevP-1v 17.10.16 2,4 7,9 67 2 1300 <2,0 1100 7,6 270 120
KevP-1v 25.10.16 2,7 7,9 66 <2,0 1300 <2,0 1100 <4,0 250 95
KevP-1v 1.11.16 1,4 7,8 68 <2,0 1200 <2,0 1000 <4,0 270 110
KevP-1v 7.11.16 0,3 7,9 84 36 1500 <2,0 1400 5,8 330 130
KevP-1v 14.11.16 0,6 7,9 120 44 2600 <2,0 2000 20 530 200
KevP-1v 21.11.16 1,8 8,1 110 200 1800 26 1500 33 420 120
KevP-1v min 0,3 7,3 26 <2,0 610 <2,0 460 5 <2,0 3 64 35 <0,5 <1,0 13 <0,2 <20 4,9 <0,03 5500 18000 1 1 10 <0,5 14000 12 <1,0 1900 37 96 28000 1 <5,0 <1,0 2 <1,0
KevP-1v maks 20,8 8,1 120 200 4200 26 3600 770 <2,0 14 530 340 <0,5 1 36 <0,2 <20 8,8 <0,03 13000 53000 13 7 26 <0,5 39000 100 14 6000 230 650 84000 1 5 <1,0 16 2
KevP-1v ka 9,3 7,8 65 20 1621 8 1234 76 <2,0 8 248 179 <0,5 <1,0 23 <0,2 <20 6,6 <0,03 8800 33000 6 3 18 <0,5 24750 55 8 3750 102 347 54250 1 <5,0 <1,0 9 <1,0

Avolouhoksen kuivanapitovedet KevP-1v2
KevP-1v2 29.12.15 0,2 8,2 83 10 21000 700 13000 990 190 75
KevP-1V2 11.1.16 1,3 8,3 80 <2,0 20000 650 11000 9000 190 60
KevP-1V2 18.1.16 2,2 8,3 79 <2,0 22000 640 11000 9100 190 71
KevP-1V2 25.1.16 2,3 8,3 87 2 23000 720 14000 11000 230 78
KevP-1V2 1.2.16 2,6 8,3 86 5,5 25000 1300 13000 10000 220 69
KevP-1V2 22.2.16 1,5 8,3 73 <2,0 18000 870 8800 9000 170 61
KevP-1V2 29.2.16 1,4 8,2 81 10 19000 1300 10000 10000 190 75
KevP-1V2 7.3.16 1,5 8,4 67 <2,0 19000 940 8100 8900 2,6 30 140 <10 0,98 24 17 <0,20 <20 <2,0 <0,030 15000 21000 1,5 <1,0 2,5 <0,50 47000 11 2,4 13000 55 52 44000 4,5 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0
KevP-1V2 21.3.16 2,1 8,5 59 <2,0 11000 540 5500 6400 110 46
KevP-1V2 19.4.16 2,7 8,2 74 2,3 17000 910 7400 7400 150 76
KevP-1V2 25.4.16 2,8 8,3 66 5,1 12000 460 6700 5300 160 75
KevP-1V2 3.5.16 5,1 8,2 67 2 13000 750 6700 6100 2,9 36 160 19 0,91 20 20 <0,20 <20 <2,0 <0,030 15000 28000 2,2 1,1 3,2 <0,50 49000 17 4 14000 79 97 54000 3,5 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0
KevP-1V2 9.5.16 6,8 8,3 62 <2,0 13000 490 5900 5200 150 78
KevP-1V2 16.5.16 6,8 8,3 73 <2,0 16000 960 7900 7300 190 79
KevP-1V2 6.6.16 6,1 8,3 91 <2,0 19000 1300 9600 9900 3,6 51 220 <10 1,2 18 23 <0,20 <20 2,3 <0,030 18000 25000 2,2 <1,0 3,9 <0,50 56000 15 4,3 19000 84 22 78000 4,6 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0
KevP-1V2 4.7.16 10,6 8,2 91 <2,0 22000 670 9900 11000 230 91
KevP-1V2 27.7.16 10,2 8,2 86 <2,0 17000 610 9100 8100 270 75
KevP-1V2 4.8.16 9,2 8,2 100 <2,0 20000 650 7400 11000 210 94
KevP-1V2 16.8.16 9,6 8,2 87 <2,0 15000 570 6500 6900 170 94
KevP-1V2 25.8.16 9 8,2 100 <2,0 20000 950 8500 10000 250 89
KevP-1V2 29.8.16 7,6 8,4 100 <2,0 22000 550 8000 12000 250 77
KevP-1V2 5.9.16 7,5 8,3 96 <2,0 19000 810 9300 9400 3,2 83 390 <10 1,3 17 27 <0,20 <20 <2,0 <0,030 24000 27000 1,7 <1,0 3,3 <0,50 64000 17 4,2 26000 74 30 79000 4,7 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0
KevP-1V2 12.9.16 7,7 8,3 88 <2,0 15000 950 6400 8100 180 73
KevP-1V2 19.9.16 7,4 8,6 100 41 22000 840 9600 13000 300 37
KevP-1V2 26.9.16 7,9 8,4 81 49 13000 760 6200 6800 210 83
KevP-1V2 4.10.16 5,2 8,3 86 70 10000 640 5600 3100 240 74
KevP-1V2 10.10.16 5,5 8,4 84 <2,0 18000 1100 9100 8300 210 72
KevP-1V2 17.10.16 4,6 8,4 76 2,5 14000 1700 6500 7500 190 69
KevP-1V2 25.10.16 2,2 8,3 75 4,3 13000 1200 6700 6500 200 48
KevP-1V2 1.11.16 4,7 8,8 90 5,5 24000 610 9300 15000 170 48
KevP-1V2 7.11.16 2,1 8,5 88 <2,0 20000 1000 7800 12000 180 57
KevP-1V2 14.11.16 2,6 8,5 81 <2,0 17000 1200 6400 10000 170 66
KevP-1V2 21.11.16 4,2 8,5 73 <2,0 13000 1200 5100 6900 150 53
KevP-1V2 28.11.16 0,8 8,7 98 <2,0 17000 990 4400 11000 160 43
KevP-1V2 7.12.16 2,2 8,7 70 <2,0 13000 840 5100 7000 4,1 44 130 <10 0,99 22 16 <0,20 <20 <2,0 <0,030 14000 19000 1,2 <1,0 2 <0,50 46000 6,6 1,3 19000 54 24 50000 2,7 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-1V2 12.12.16 0,3 8,7 72 <2,0 13000 1100 4800 8100 140 61
KevP-1V2 19.12.16 2,2 8,8 69 <2,0 15000 690 5900 8600 120 40
KevP-1V2 27.12.16 1,5 8,9 74 <2,0 16000 1100 5400 11000 120 44 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-1v min 0,3 8,2 59 <2,0 10000 460 4400 3100 3 30 110 <10 1 17 16 <0,2 <20 <2,0 <0,03 14000 19000 1 <1,0 2 <0,5 46000 7 1 13000 37 22 44000 3 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-1v maks 10,6 8,9 100 70 25000 1700 14000 15000 4 83 390 19 1 24 27 <0,2 <20 2,3 <0,03 24000 28000 2 1,1 4 <0,5 64000 17 4 26000 94 97 79000 5 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-1v ka 4,6 8,4 81 6 17162 880 7800 8808 3 49 192 8 1 20 21 <0,2 <20 <2,0 <0,03 17200 24000 2 <1,0 3 <0,5 52400 13 3 18200 68 45 61000 4 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05



SIVUKIVIALUEEN SUOTOVEDET
Havaintopaikka Pvm Lämpötila pH Sähkön- Alkaliteetti Kiintoaine Kiintoaineen TOC Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Kloridi Sulfaatti Tiosulfaatti Alumiini Antimoni Arseeni Barium Beryllium Boori Elohopea Fosfori Kadmium Kalium Kalsium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Magnesium Mangaani Molybdeeni Natrium Nikkeli Nikkeli Rauta Rikki Seleeni Sinkki Tina Titaani Vanadiini

johtavuus hehkutusjäännös typpi typpi typpi typpi Cl SO4 Al Sb As Ba Be B Hg P Cd K Ca Co  Cr Cu Pb Mg Mn Mo Na Ni Ni Fe S Se Zn Sn Ti V
liuk.

mS/m mmol/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Sivukivialueen suotovedet KevP-2

KevP-2 ka 2012 3,1 7,2 73 30 3833 83 1657 523 12 243 103 <0,5 <1 47 <0,2 <20 29 <0,1 4550 41000 34 2,1 30 <0,5 56000 2260 <1 7650 306 2360 73 1,5 6,0 <1 8,4 <1
KevP-2 ka 2013 5,0 7,4 107 38 5730 695 2800 1528 15 328 366 <0,5 1,2 45 <0,2 <20 137 <0,1 6450 45000 56 10,9 55 <0,5 54333 4468 <1 6500 1187 4980 45 1,8 7,2 <1 30,6 2,7
KevP-2 ka 2014 4,4 7,5 152 62 10925 186 7942 1442 30 681 191 <0,5 <1 42 <0,2 <20 52 0,1 7450 83000 65 5,0 24 <0,5 103000 4625 <1 10400 1480 3268 157 7,0 <5 <1 14,7 1,3
KevP-2 ka 2015 4,4 7,4 216 2,5 7 6,3 31561 265 31236 856 54 1306 <5,0 74 <0,5 <1 35 <0,2 <20 12 0,1 20500 204000 125 <1,0 10 <0,5 298000 2798 <1,0 26000 2659 2077,5 684 360 16,4 13,0 <1,0 2,8 <1,0
KevP-2 4.1.16 0,6 7,6 340 5,4 47000 370 44000 870 1700 5100
KevP-2 11.1.16 7,3 380 3,4 55000 320 53000 570 2000 5300
KevP-2 18.1.16 0,4 7,5 310 4,6 42000 340 38000 640 1600 3500
KevP-2 10.2.16 0,7 7,3 350 5,0 52000 390 45000 600 1900 3300
KevP-2 15.2.16 0,7 7,4 350 2,6 49000 350 41000 530 1700 3200
KevP-2 22.2.16 0,1 7,4 400 <2,0 61000 370 58000 560 2200 4500
KevP-2 29.2.16 0,2 7,4 420 2,6 66000 420 62000 510 2400 6000
KevP-2 7.3.16 0,8 7,6 400 6,4 61000 550 60000 710 140 2300 24 <0,50 <1,0 37 <0,20 <20 7,0 0,1 27000 300000 240 <1,0 7,1 2,2 460000 5100 <1,0 39000 6100 360 700000 34,0 <5,0 <1,0 1,5 <1,0
KevP-2 14.3.16 1,3 7,5 390 4,2 58000 660 57000 650 2200 6200
KevP-2 21.3.16 0,6 7,6 380 2,8 54000 600 54000 670 2100 4900
KevP-2 29.3.16 2,4 7,6 360 4,0 54000 540 46000 210 1900 4600
KevP-2 4.4.16 2,3 7,4 260 6,0 40000 540 32000 580 1300 3700
KevP-2 11.4.16 2,0 7,3 140 6,8 15000 56 14000 460 550 1500
KevP-2 19.4.16 0,9 7,1 95 7,6 14000 40 6900 410 240 920
KevP-2 25.4.16 1,4 7,2 85 66,0 13000 57 8800 320 350 840
KevP-2 3.5.16 5,7 7,2 86 27,0 9200 41 9400 160 22 390 410 <0,50 <1,0 18 <0,20 <20 13,0 <0,030 7500 59000 49 4,9 17,0 <0,50 74000 800 3,7 7000 950 1200 130000 5,8 <5,0 <1,0 21,0 2,3
KevP-2 9.5.16 7,0 7,6 210 22,0 26000 84 25000 150 1100 2300
KevP-2 16.5.16 5,9 7,7 210 4,5 25000 95 22000 130 840 2100
KevP-2 24.5.16 9,2 7,6 220 17,0 31000 72 15000 120 620 2200
KevP-2 30.5.16 11,7 7,6 270 9,1 38000 62 27000 95 920 2900
KevP-2 6.6.16 5,7 7,7 350 2,6 54000 170 35000 190 120 2000 27 <0,50 <1,0 35 <0,20 <20 6,3 0,1 25000 230000 130 <1,0 17,0 <0,50 310000 1800 <1,0 28000 3300 450 690000 43,0 <5,0 <1,0 2,1 <1,0
KevP-2 7.6.16 14,5 7,7 350 2,5 6,4 51000 150 49000 160 1500 81 <1,0 <0,020 8,7 0,1 27000 240000 1,4 18,0 <0,50 320000 1800 29000 3300 880 <5,0
KevP-2 13.6.16 8,5 7,7 240 7,0 26000 110 20000 140 760 2500
KevP-2 20.6.16 10,7 7,6 160 20,0 19000 120 21000 120 840 1500
KevP-2 27.6.16 17,2 7,6 230 9,6 27000 63 39000 120 1800 2100
KevP-2 4.7.16 12,6 7,6 290 4,8 38000 86 28000 120 1000 3200
KevP-2 7.7.16 7,6 250 2,2 33,0 30000 140 30000 130 1000 290 <1,0 <0,020 11,0 0,1 21000 170000 4,0 10,0 <0,50 210000 1500 21000 2300 820 8,6
KevP-2 11.7.16 13,0 7,5 230 25,0 27000 79 29000 130 1200 2200
KevP-2 18.7.16 11,3 7,6 300 12,0 44000 88 38000 170 1600 2800
KevP-2 19.7.16 7,5 300 40000 92 39000 180 1600 25000 210000 14,0 260000 27000 2900 630
KevP-2 27.7.16 16,3 7,3 150 260 17000 57 14000 130 640 970
KevP-2 3.8.16 7,3 170 20000 60 15000 130 510 17000 110000 12,0 150000 18000 1400 1300
KevP-2 4.8.16 12,6 7,0 210 1100 32000 58 25000 230 1000 1700
KevP-2 5.8.16 7,5 260 10 7 33000 1500 12,0 2400
KevP-2 6.8.16 6,9 220 2200 1800 35000 990 22,0 1400
KevP-2 7.8.16 7,5 280 16 12 35000 1200 14,0 2500
KevP-2 8.8.16 12,8 7,4 290 800 43000 86 50000 390 1500 2300
KevP-2 9.8.16 7,6 300 7,2 4,4 41000 1300 13,0 3000
KevP-2 10.8.16 7,6 310 5,2 3,2 41000 1400 12,0 2700
KevP-2 11.8.16 7,6 310 4,6 2,2 44000 1500 13,0 2900
KevP-2 12.8.16 7,7 320 8,8 5,6 43000 1100 13,0 3000
KevP-2 13.8.16 7,6 310 8,4 4,8 42000 1100 16,0 3100
KevP-2 14.8.16 7,6 290 4,0 <2,0 36000 890 12,0 2500
KevP-2 15.8.16 8,3 7,5 300 5,6 49000 81 47000 200 1800 15,0 3300
KevP-2 16.8.16 7,6 330 6,8 3,6 44000 1500 18,0 3400
KevP-2 17.8.16 7,4 330 46000 190 45000 160 1600 24000 190000 7,8 250000 27000 2700 460
KevP-2 18.8.16 7,6 360 4,6 2,4 49000 1800 16,0 3700
KevP-2 19.8.16 7,5 360 4,8 2,8 51000 1600 15,0 3300
KevP-2 20.8.16 7,6 350 3,7 <2,0 52000 1800 15,0 3700
KevP-2 21.8.16 7,5 340 50 39 49000 1800 12,0 3300
KevP-2 22.8.16 9,9 7,6 350 10,0 5,5 6,0 51000 98 61000 130 1900 <5,0 16,0 3700
KevP-2 23.8.16 7,5 270 8,0 4,0 6,6 33000 900 <5,0 10,0 1900
KevP-2 24.8.16 7,4 270 210 180 38000 1400 22,0 2700
KevP-2 25.8.16 7,4 310 16,0 11,0 43000 1300 14,0 2900
KevP-2 26.8.16 7,7 340 7,0 3,5 45000 1700 16,0 3000
KevP-2 27.8.16 7,6 350 3,6 1,0 47000 1800 14,0 3200
KevP-2 28.8.16 7,4 210 7,6 4,8 24000 460 12,0 1600
KevP-2 29.8.16 6,8 7,4 260 4,5 2,8 38000 43 33000 130 1300 20,0 2500
KevP-2 30.8.16 7,6 310 6,8 3,2 21000 1600 15,0 3200
KevP-2 31.8.16 7,5 320 45000 81 46000 170 1700 28000 210000 11,0 270000 32000 2900 650
KevP-2 5.9.16 6,4 7,5 300 31,0 43000 65 42000 160 120 1500 760 <0,50 <1,0 69 <0,20 <20 18,0 0,1 32000 200000 89 11,0 9,3 <0,50 290000 1400 <1,0 36000 2700 1800 470000 27,0 14,0 <1,0 63,0 3,9
KevP-2 12.9.16 8,7 7,5 180 43,0 22000 42 23000 130 980 1100
KevP-2 19.9.16 5,5 7,3 310 40,0 45000 96 63000 180 1700 3100
KevP-2 26.9.16 6,4 7,6 370 3,4 50000 42 52000 140 2000 3500
KevP-2 4.10.16 3,0 7,5 300 37,0 49000 91 44000 180 1700 3300
KevP-2 10.10.16 5,5 7,6 340 31,0 57000 150 51000 180 1800 3600
KevP-2 17.10.16 1,3 7,5 350 3,2 52000 120 54000 190 1900 4100
KevP-2 25.10.16 1,5 7,6 370 55,0 55000 140 56000 200 1900 3500
KevP-2 1.11.16 1,0 7,4 350 37,0 52000 150 56000 320 2000 3600
KevP-2 7.11.16
KevP-2 8.11.16 0,1 7,4 450 25,0 75000 260 77000 280 2500 5700
KevP-2 14.11.16 0,2 7,4 520 5,2 98000 330 87000 260 2700 7500
KevP-2 21.11.16
KevP-2 24.11.16 7,6 480 480 190 72000 95 2900 7600
KevP-2 28.11.16 0,0 7,1 280 110 12 33000 23 1400 2600
KevP-2 7.12.16 2,7 6,8 180 59 18000 7 18000 18 70 770 47 <0,50 <1,0 18 <0,20 <20 9,2 0,1 11000 140000 10 <1,0 5,2 <0,50 140000 2100 <1,0 16000 960 100 260000 8,9 6,5 <1,0 3,4 <1,0
KevP-2 12.12.16 0,4 6,8 160 <2,0 5 14000 16 640 830
KevP-2 19.12.16 2,4 7,0 180 2,8 5 16000 15 730 1100
KevP-2 27.12.16 1,4 7,0 200 19,0 12 20000 20 950 1500
KevP-2 min 0,0 6,8 85 2,2 <2,0 <2,0 6,0 9200 5 6900 15 22 240 <5,0 24 <0,5 <1,0 18,0 <0,2 <20 <0,02 6,3 <0,03 7500 59000 9,5 <1,0 5,2 <0,5 74000 800 <1,0 7000 830 100 130000 5,8 <5,0 <1,0 2 <1,0
KevP-2 maks 17,2 7,7 520 2,5 2200 1800 6,6 98000 660 87000 870 140 2900 <5,0 760 <0,5 <1, 69,0 <0,2 <20 <0,02 18,0 0,11 32000 300000 240,0 11,0 22,0 2,2 460000 5100 3,7 39000 7600 1800 700000 43,0 14,0 <1,0 63 3,9
KevP-2 ka 5,3 7,5 292 2,4 85 92 6,3 41239 170 38573 259 94 1432 <5,0 234 <0,5 <1,0 35,4 <0,2 <20 <0,02 10,5 0,08 22227 187182 103,5 3,3 13,9 <0,5 248545 2071 <1,0 25455 3031 786 450000 23,7 5,6 <1,0 18 1,5

MALMIN VARASTOALUEEN SUOTOVEDET
Havaintopaikka Pvm pH Sähkön- Kiintoaine Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Kloridi Sulfaatti Tiosulfaatti Antimoni Fosfori Kupari Mangaani Nikkeli Rauta

johtavuus typpi typpi typpi typpi Cl SO4 Sb P Cu Mn Ni Fe

mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Malmin varastoalueen suotovedet KevP-3

KevP-3 ka 2012 7,6 170 1,4 18121 6 19193 5 22 799 <0,5 24 4,1 26 322 29
KevP-3 ka 2013 8,0 293 8,6 26867 177 25433 154 67 1743 130 <0,5 7,0 6,7 397 923 409
KevP-3 ka 2014 8,0 282 7,0 24275 164 23245 272 80 1790 <0,5 4,6 2,8 7 788 146
KevP-3 ka 2015 7,8 300 7,0 21000 5 19000 <4,0 110 1800 <0,5 3,0 2,6 39 2000 73
KevP-3 3.5.16 8,0 150 <2,0 17000 72 15000 1600 55 590 <0,50 2,9 2,8 70 390 <10
KevP-3 6.6.16 8,0 320 <2,0 28000 10 18000 4 120 1800 <0,50 <2,0 1,8 1 820 <10
KevP-3 min 8,0 150 <2,0 17000 10 15000 4 55 590 <0,5 <2,0 1,8 10 390 <10
KevP-3 maks 8,0 320 <2,0 28000 72 18000 1600 120 1800 <0,5 2,9 2,8 70 820 <10
KevP-3 ka 8,0 235 <2,0 22500 41 16500 802 88 1195 <0,5 2,0 2,3 39 605 <10

*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa.



RIKASTUSHIEKKA-ALTAIDEN VEDET
HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Kloridi Sulfaatti Tiosulfaatti Antimoni Fosfori Kalium Kalsium Kupari Magnesium Mangaani Natrium Nikkeli Rauta

johtavuus typpi typpi typpi typpi Cl SO4 Sb P K Ca Cu Mg Mn Na Ni Fe

mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Rikastushiekka-altaan A suotovedet / pohjoinen pato KevP-4a1
KevP-4a1 ka 2011 7,2 48 16,8 15 000 42,0 15133 76,0 11,0 124 20 27,0 288 229 1106
KevP-4a1 ka 2012 7,2 54 3,1 12 938 3,7 12478 8,5 8,2 151 <0,5 10 25,0 122 212 449
KevP-4a1 ka 2013 7,2 51 2,6 4520 12 4040 100 21 131 86 <0,5 14 5700 49000 29,3 30000 230 19000 210 448
KevP-4a1 ka 2014 7,1 53 15 4250 6 3775 19 35 140 <0,5 24 34,5 226 225 680

Rikastushiekka-altaan A suotovedet / eteläinen pato KevP-4a2
KevP-4a2 ka 2011 7,2 68 15,1 15 563 106 14806 869 8,4 173 22 93 535 333 1154
KevP-4a2 ka 2012 7,0 56 8,0 11 344 108 9994 620 16,0 177 <0,5 33 76 551 350 1050
KevP-4a2 ka 2013 7,1 95 13 2233 20 1512 433 106 253 140 <0,5 79 23500 115000 94 32500 1152 117000 274 1338
KevP-4a2 ka 2014 7,2 49 8,9 2710 8,8 2140 155 36 119 <0,5 20 17 328 167 1098
KevP-4a2 ka 2015 7,1 68 3,4 1757 5 1497 75 84 165 <5,0 <0,5 26 12333 74333 12 31667 257 32333 138 247
KevP-4a2 11.1.16 6,5 110 <2,0 630 8,8 360 82 190 210 <5,0 <0,50 38 9000 92000 11 49000 360 47000 230 240
KevP-4a2 3.2.16 6,4 150 <2,0 490 6,4 160 100 260 290 <5,0 <0,50 46 11000 96000 12 47000 480 53000 270 360
KevP-4a2 9.3.16 6,8 97 19 380 <2,0 <250 130 140 200 <5,0 <0,50 45 12000 72000 12 32000 420 45000 180 620
KevP-4a2 16.5.16 7,5 51 <2,0 1000 <2,0 810 15 45 86 <5,0 <0,50 15 7800 43000 14 18000 92 15000 89 140
KevP-4a2 7.6.16 7,3 89 <2,0 760 22 620 21 110 170 <5,0 <0,50 33 9200 67000 9,2 34000 230 36000 170 300
KevP-4a2 6.7.16 7,4 83 <2,0 840 6,1 720 18 110 180 <5,0 <0,50 25 6500 54000 11 24000 160 25000 140 180
KevP-4a2 4.8.16 7,5 62 2,4 970 2,9 700 19 59 130 <5,0 <0,50 22 9400 52000 19 26000 120 22000 120 390
KevP-4a2 5.9.16 7 79 <2,0 630 4,7 530 34 140 190 <5,0 <0,50 25 8000 53000 11 29000 220 30000 160 240
KevP-4a2 4.10.16 7,3 77 2,4 750 <2,0 570 45 78 170 <5,0 <0,50 22 12000 65000 16 27000 160 25000 130 200
KevP-4a2 8.11.16 6,6 150 <2,0 600 2,2 <250 120 320 300 <5,0 <0,50 67 8400 110000 11 69000 630 64000 280 620
KevP-4a2 min 6,4 51 2 380 2 160 15 45 86 <5,0 <0,5 15 6500 43000 9 18000 92 15000 89 140
KevP-4a2 maks 7,5 150 19 1000 22 810 130 320 300 <5,0 <0,5 67 12000 110000 19 69000 630 64000 280 620
KevP-4a2 ka 7,0 95 3 705 6 472 58 145 193 <5,0 <0,5 34 9330 70400 13 35500 287 36200 177 329

Rikastushiekka-altaan A suotovedet KevP-4a3
KevP-4a3 ka 2015 7,28 105 <2,0 4 057 2,8 3 843 46 145 314 <5,0 <0,5 38 11333 98333 14,9 50 667 653 52333 209 132
KevP-4a3 11.1.16 7,2 140 <2,0 1800 <2,0 1600 36 190 390 <5,0 <0,50 50 15000 110000 16 57000 920 77000 230 100
KevP-4a3 3.2.16 7,1 150 <2,0 1500 <2,0 1100 63 200 400 <5,0 <0,50 48 13000 92000 15 43000 810 65000 210 99
KevP-4a3 9.3.16 7 150 <2,0 820 <2,0 630 51 240 380 <5,0 <0,50 73 18000 110000 12 53000 980 91000 190 130
KevP-4a3 7.4.16 7,2 100 6,4 1200 <2,0 1000 66 120 260 <5,0 <0,50 38 14000 79000 24 32000 640 47000 150 280
KevP-4a3 3.5.16 7,3 64 <2,0 1700 <2,0 1600 19 52 200 <5,0 <0,50 19 10000 53000 31 28000 390 23000 150 210
KevP-4a3 7.6.16 7,5 92 <2,0 1700 <2,0 1700 13 96 280 <5,0 0,52 33 11000 70000 13 36000 400 38000 150 81
KevP-4a3 6.7.16 7,5 94 <2,0 1700 <2,0 1700 8,8 94 300 <5,0 <0,50 23 8000 58000 18 29000 280 29000 120 91
KevP-4a3 4.8.16 7,6 94 <2,0 2600 <2,0 2400 4,9 48 300 <5,0 <0,50 20 15000 75000 27 48000 260 28000 180 120
KevP-4a3 5.9.16 7,5 87 <2,0 1800 <2,0 1700 <4,0 89 380 <5,0 <0,50 19 11000 62000 24 39000 280 28000 170 120
KevP-4a3 4.10.16 7,4 77 <2,0 1500 <2,0 1400 <4,0 70 240 <5,0 <0,50 20 9500 59000 29 33000 230 24000 150 170
KevP-4a3 8.11.16 6,5 150 <2,0 630 2,3 <250 120 290 290 <5,0 <0,50 40 11000 79000 14 47000 270 51000 160 110
KevP-4a3 7.12.16 7,3 110 <2,0 1300 <2,0 1300 4,3 140 310 <5,0 <0,50 45 11000 84000 12 48000 290 49000 170 54
KevP-4a3 min 6,5 64 6,4 630 <2,0 630 4 48 200 <5 <05 19 8000 53000 12 28000 230 23000 120 54
KevP-4a3 maks 7,6 150 6,4 2600 2,3 2400 120 290 400 <5 0,5 73 18000 110000 31 57000 980 91000 230 280
KevP-4a3 ka 7,3 109 6,4 1521 <2,0 1354 33 136 311 <5 <0,5 36 12208 77583 20 41083 479 45833 169 130

Rikastushiekka-altaan B vedet KevP-4b
KevP-4b ka 2012 7,5 37 7,7 1086 56 818 28 30 136 <0,5 47 19 144 1682 224
KevP-4b ka 2013 7,6 94 5,4 1720 24 882 90 110 228 0,37 76 20000 88000 9,1 19000 45,6 90000 109 276
KevP-4b ka 2014 7,9 150 3,0 1036 32 327 214 238 306 22 <0,5 126 <1 72 51 103
KevP-4b ka 2015 7,7 176 3,0 1717 68 327 318 297 348 23 <0,5 130 36000 101333 1,1 37000 56 143333 195 332
KevP-4b 11.1.16 8,1 180 <2,0 2200 82 1000 380 300 390 23 0,57 120 39000 110000 <1,0 45000 48 170000 210 27
KevP-4b 3.2.16 8 190 <2,0 2200 90 700 450 320 400 28 <0,50 110 33000 92000 <1,0 35000 29 130000 160 24
KevP-4b 9.3.16 8,1 190 <2,0 2500 97 1000 430 320 410 23 <0,50 170 40000 110000 <1,0 47000 33 170000 150 21
KevP-4b 7.4.16 7,9 190 <2,0 2600 67 1100 400 270 270 30 0,53 140 41000 120000 <1,0 44000 31 160000 140 28
KevP-4b 3.5.16 7,6 89 <2,0 1400 36 580 500 150 190 13 <0,50 65 21000 56000 <1,0 22000 22 76000 77 19
KevP-4b 7.6.16 7,8 180 6,2 2800 75 1300 900 300 390 52 0,75 150 38000 99000 <1,0 43000 16 150000 170 87
KevP-4b 6.7.16 7,8 190 7,4 2800 49 1400 810 310 400 33 0,73 120 31000 91000 3,4 37000 19 120000 200 82
KevP-4b 4.8.16 7,3 180 3,6 2400 31 850 1000 260 310 23 0,6 140 42000 110000 3,6 51000 52 160000 190 380
KevP-4b 5.9.16 7,4 180 14 2300 46 940 750 510 730 21 0,6 140 39000 110000 <1,0 47000 62 130000 180 74
KevP-4b 4.10.16 7,3 190 80 2500 69 940 1100 290 430 19 0,52 130 38000 110000 2,8 47000 63 140000 250 260
KevP-4b 8.11.16 7,5 190 4,8 2800 92 990 680 320 450 23 0,57 150 41000 110000 3,5 58000 140 170000 450 2400
KevP-4b 7.12.16 7,8 200 2,8 2800 110 1100 1000 310 450 22 <0,50 150 38000 110000 1 54000 140 150000 170 170
KevP-4b min 7,3 89 3 1400 31 580 380 150 190 13 <0,5 65 21000 56000 <1,0 22000 16 76000 77 19
KevP-4b maks 8,1 200 80 2800 110 1400 1100 510 730 52 0,8 170 42000 120000 3,6 58000 140 170000 450 2400
KevP-4b ka 7,7 179 17 2442 70 992 700 305 402 26 <0,5 132 36750 102333 1,5 44167 55 143833 196 298

Rikastushiekka-altaan B vedet KevP-4b1
KevP-4b1 ka 2013 7,1 66 <2 6060 14,4 4960 78 50 172 <0,5 23 27 114 236 424
KevP-4b1 ka 2014 7,0 55 <2 4591 3,3 4436 17 32 155 <0,5 14 28 145 229 401
KevP-4b1 ka 2015 7,0 42 3,0 1733 <2,0 1583 4 19 121 <5,0 <0,5 14 4133 25667 29 15333 71 7033 159 408
KevP-4b1 11.1.16 6,9 37 2,8 1300 <2,0 1300 8,6 23 98 <5,0 <0,50 13 3400 18000 23 18000 70 12000 130 290
KevP-4b1 3.2.16 7 39 <2,0 1200 <2,0 990 11 26 94 5 <0,50 6,8 3200 23000 22 14000 80 9300 120 290
KevP-4b1 7.4.16 7 48 <2,0 1300 <2,0 1300 19 21 150 <5,0 <0,50 9,4 5400 37000 23 21000 110 10000 160 250
KevP-4b1 3.5.16 7,3 26 <2,0 1500 <2,0 1300 <4,0 5 75 <5,0 <0,50 11 5100 20000 45 12000 54 3800 100 310
KevP-4b1 7.6.16 7 28 <2,0 920 <2,0 660 <4,0 8,6 50 <5,0 <0,50 9,6 3600 21000 26 13000 38 5500 120 260
KevP-4b1 6.7.16 7 31 <2,0 770 <2,0 750 <4,0 11 92 <5,0 <0,50 6 2600 18000 27 10000 29 3800 99 210
KevP-4b1 4.8.16 7,1 48 <2,0 1000 <2,0 880 <4,0 12 180 <5,0 <0,50 11 7100 41000 35 27000 36 8000 170 230
KevP-4b1 5.9.16 7,1 34 <2,0 710 <2,0 730 <4,0 11 150 <5,0 <0,50 6,7 4800 23000 30 15000 27 5200 110 210
KevP-4b1 4.10.16 7 35 <2,0 810 <2,0 700 <4,0 15 100 <5,0 <0,50 8,3 4600 25000 32 15000 27 6300 110 240
KevP-4b1 8.11.16 6,9 49 <2,0 1100 <2,0 1000 <4,0 43 140 <5,0 <0,50 17 5000 33000 23 23000 53 17000 140 240
KevP-4b1 7.12.16 7 56 <2,0 1000 <2,0 1000 <4,0 51 150 <5,0 <0,50 20 5200 35000 21 21000 58 18000 130 230
KevP-4b1 min 6,9 26 <2 710 <2,0 660 <4 5 50 <5,0 <0,5 6,0 2600 18000 21 10000 27 3800 99 210
KevP-4b1 maks 7,3 56 18,0 1500 <2,0 1300 19 51 180 5,0 <0,5 20 7100 41000 45 27000 110 18000 170 310
KevP-4b1 ka 7,0 39 3,0 1055 <2,0 965 5,0 21 116 <5,0 <0,5 11 4545 26727 28 17182 53 8991 126 251
*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa.



SAVUKAASUPESURIN LAUHDEVEDET
HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine BOD 7ATU Kokonais- Sulfaatti Arseeni Fosfori Kadmium Kromi Lyijy Sinkki

johtavuus typpi SO4 As P Cd  Cr Pb Zn

mS/m mg/l mg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Lämpölaitoksen savukaasupesurin lauhdevedet KevP-5

KevP-5 ka 2012 7,2 5,1 <3 8 767 183 <1 58 1,2 11 10 493
KevP-5 ka 2013 2,0 <3 11 000 240 <1 157 1,4 2,4 9,9 820
KevP-5 ka 2014 52 <2 <3 16 500 143 <1 39 <0,1 5,3 4 92
KevP-5 ka 2015 <2,0 <3,0 11 867 195 <1,0 11,1 0,5 6 25 1200
KevP-5 11.1.16 <2,0 <3,0 4700 25 <1,0 97 2,1 4,7 15 1600
KevP-5 13.12.16 3,2 <3,0 8100 370 59
KevP-5 min <2,0 <3,0 4700 25 <1,0 59 2 4,7 15 1600
KevP-5 maks 3 <3,0 8100 370 <1,0 97 2 4,7 15 1600
KevP-5 ka 2 <3,0 6400 198 <1,0 78 2 4,7 15 1600

TEHDASALUEEN HULEVEDET
HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Kloridi Sulfaatti Fosfori Kupari Mangaani Nikkeli Rauta

johtavuus typpi typpi typpi typpi SO4 P Cu Mn Ni Fe

mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Hulevesialtaalta pumpattavat vedet, KevP-6

KevP-6 ka 2012 7,2 75 6,9 6160 8,2 5720 33 222 31 188
KevP-6 ka 2013 7,6 79 6,2 3 525 20,5 3200 47 215 41 148
KevP-6 ka 2014 7,8 48 5,4 910 2,0 610 34 122 17 63
KevP-6 ka 2015 7,5 51 9,3 1 330 2,0 1030 32 12 134 18 17 31 75 380
KevP-6 9.3.16 7,3 85 2,6 5900 <2,0 1300 63 230 38 140
KevP-6 6.6.16 8,3 49 8 800 <2,0 590 8,4 140 12 38
KevP-6 5.9.16 8 58 <2,0 970 5,8 780 48 220 12 83
KevP-6 min 7,3 49 4,1 800 <2 590 <4,0 140 12 38
KevP-6 maks 8,3 85 8 5900 5,8 1300 63 230 38 140
KevP-6 ka 7,9 64 3,9 2557 3,0 890 32 197 21 87

*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa.



SANITEETTIPUHDISTAMO TULEVA VESI SANITEETTIPUHDISTAMO LÄHTEVÄ VESI
HavaintopaikkaPvm pH Alkaliteetti Sähkön- Kiintoaine Kiintoaine Kiintoaine BOD 7ATU CODCr Kokonais- Ammonium-Kokonais- HavaintopaikkaPvm pH Alkaliteetti Sähkön- Happi Kiintoaine Kiintoaine Kiintoaine BOD 7ATU CODCr Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium-Kokonais- Fosfaatti- Rauta Lämpökestoiset

johtavuus hehkutus- hehkutus- typpi typpi fosfori johtavuus hehkutus- hehkutus- typpi typpi typpi typpi fosfori fosfori Fe koliformiset
jäännös häviö jäännös häviö bakteerit

mmol/l mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mmol/l mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l pmy/100ml
Saniteettijätevedenpuhdistamolle tuleva vesi, KevP-7a Saniteettijätevedenpuhdistamolta lähtevä vesi, KevP-7b
KevP-7a ka 2012 8,2 8,2 122 360 380 991 133 17 KevP-7b ka 2012 7,3 5,9 139 1,4 270 129 477 139 3 <0,25 105 8,7 6,6 52 19029000
KevP-7a ka 2013 7,2 4,6 88 206 517 925 87 10 KevP-7b ka 2013 7,2 4,7 112 1,5 317 77 376 89 0,3 0,05 72 10 6 46
KevP-7a ka 2014 7,6 5,6 97 347 516 1024 111 13 KevP-7b ka 2014 7,0 4,6 130 3,8 134 45 214 101 0,011 0,06 85 5 4 19 361500
KevP-7a ka 2015 7,7 8,0 121 373 445 939 125 117 14 KevP-7b ka 2015 7,5 4,6 146 1,0 212 137 446 129 <0,01 <0,25 116 11 9 27 668000
KevP-7a 5.1.16 7,6 11 160 230 340 890 170 18 KevP-7b 5.1.16 7,8 8,9 150 110 100 400 140 <0,010 <0,25 120 7,5 3,5 14
KevP-7a 12.1.16 7,2 11 160 370 460 1100 170 20 KevP-7b 12.1.16 7,5 10 160 92 79 390 150 <0,010 <0,25 130 8,9 7 12
KevP-7a 19.1.16 7,2 10 150 460 420 1200 140 19 KevP-7b 19.1.16 7,5 11 150 110 120 460 140 <0,010 <0,25 120 19 16 10
KevP-7a 26.1.16 7,3 10 160 510 490 1200 160 18 KevP-7b 26.1.16 7,5 8,5 140 110 93 340 130 <0,010 <0,25 110 11 10 13
KevP-7a 2.2.16 7,3 9,7 140 380 470 850 140 16 KevP-7b 2.2.16 7,5 8,2 130 73 68 280 120 <0,010 <0,25 110 7,9 6,2 9,1
KevP-7a 9.2.16 7,5 10 140 280 330 800 150 17 KevP-7b 9.2.16 7,7 8,9 140 67 44 270 120 <0,010 <0,25 110 7,9 7,1 9,8
KevP-7a 16.2.16 7,7 10 150 120 390 680 140 15 KevP-7b 16.2.16 7,6 9,6 140 74 60 250 130 <0,010 <0,25 110 13 12 9,2
KevP-7a 23.2.16 7,2 9,8 150 360 390 930 150 17 KevP-7b 23.2.16 7,6 8,9 140 86 67 260 120 <0,010 <0,25 110 10 9,9 7,9
KevP-7a 1.3.16 7,8 11 150 120 230 480 140 13 KevP-7b 1.3.16 7,5 9,1 140 1,5 80 150 380 130 0,024 <0,25 120 8,2 6,8 4
KevP-7a 8.3.16 8 11 170 140 310 700 170 18 KevP-7b 8.3.16 7,8 10 160 80 59 290 140 <0,010 <0,25 130 13 11 6,1
KevP-7a 16.3.16 7,8 9,7 130 200 370 740 170 18 KevP-7b 16.3.16 7,5 8,4 120 1,6 100 53 250 130 <0,030 <0,25 110 9,6 10 7,3
KevP-7a 22.3.16 7,7 9,6 150 170 400 750 160 15 KevP-7b 22.3.16 7,5 8,5 150 0,8 110 65 240 140 <0,030 <0,25 120 8,5 7,9 19
KevP-7a 29.3.16 7,6 9,3 140 150 340 720 150 16 KevP-7b 29.3.16 7,8 9,6 160 1,6 82 33 230 130 0,09 <0,25 110 3,3 2,6 5,2
KevP-7a 20.4.16 7,8 9,5 130 120 280 580 140 14 KevP-7b 20.4.16 7,6 6,5 150 2 100 51 180 120 <0,030 <0,25 110 3,9 2,6 18
KevP-7a 26.4.16 7,9 10 150 150 380 690 140 16 KevP-7b 26.4.16 7,7 7,3 150 94 44 190 120 <0,030 <0,25 110 3,7 2,6 17
KevP-7a 3.5.16 7,7 10 150 130 300 670 130 15 KevP-7b 3.5.16 7,6 8,6 150 1,4 160 51 250 130 <0,030 <0,25 120 5,1 3,4 20
KevP-7a 12.5.16 8,2 10 150 160 370 700 160 17 KevP-7b 12.5.16 7,6 7,4 160 0,3 150 51 290 140 <0,030 <0,25 120 4,5 3 21
KevP-7a 17.5.16 7,9 8,4 120 160 280 620 120 15 KevP-7b 17.5.16 7,7 8,3 150 0,8 520 120 720 190 <0,030 <0,25 120 11 10 42
KevP-7a 24.5.16 7,9 9,4 140 160 350 700 140 18 KevP-7b 24.5.16 7,7 7,6 140 0,4 120 60 240 130 <0,030 <0,25 110 4,5 2,6 21
KevP-7a 31.5.16 8 9,8 150 130 370 740 140 16 KevP-7b 31.5.16 8 11 150 94 60 250 130 <0,03 <0,25 110 5,4 4,3 9
KevP-7a 7.6.16 6,9 8,1 110 2800 350 2400 1500 3700 160 24 KevP-7b 7.6.16 7,4 5,8 110 0,7 180 61 120 98 320 110 <0,03 <0,25 83 7,3 5,3 24
KevP-7a 14.6.16 7,6 8,6 130 580 92 480 590 1300 150 18 KevP-7b 14.6.16 7,3 4,9 150 0,9 180 76 110 280 510 120 <0,03 <0,25 110 7,6 5,4 47
KevP-7a 21.6.16 7,1 9 140 420 100 320 490 1100 120 19 KevP-7b 21.6.16 7,2 5 150 160 48 110 110 330 110 <0,030 <0,25 100 7,3 4,9 42
KevP-7a 28.6.16 7,1 8,5 120 470 140 330 310 1000 130 16 KevP-7b 28.6.16 6,9 4,1 150 1,6 160 68 96 50 240 110 <0,030 <0,25 110 5,1 3,2 52
KevP-7a 5.7.16 7 8,2 120 430 110 320 400 920 130 15 KevP-7b 5.7.16 6,5 2,2 150 0,3 220 110 110 43 180 100 <0,030 <0,25 98 2,7 1,7 63
KevP-7a 13.7.16 7 8,6 130 370 83 280 430 980 140 14 KevP-7b 19.7.16 6,6 2,2 160 1 220 110 110 47 190 110 <0,030 <0,25 110 2,4 1,4 50
KevP-7a 19.7.16 7,2 8,7 130 260 52 210 430 850 140 17 KevP-7b 26.7.16 6,6 2,8 150 0,5 390 150 240 75 380 110 <0,030 <0,25 100 6 3,6 89
KevP-7a 26.7.16 7,1 7,9 110 360 96 260 350 960 120 15 KevP-7b 2.8.16 6,7 2,6 160 <0,2 500 190 310 88 490 120 <0,030 <0,25 100 6,8 5 84
KevP-7a 2.8.16 7,1 8,1 120 410 95 320 340 1100 120 15 KevP-7b 16.8.16 7,1 4,4 170 3,1 260 110 150 46 270 130 <0,030 <0,25 120 4,1 2,6 51
KevP-7a 16.8.16 7,2 10 160 620 110 510 460 1100 150 18 KevP-7b 23.8.16 7 5,7 160 5,1 280 64 360 130 <0,030 <0,25 110 5 3,5 64
KevP-7a 23.8.16 7,2 9,3 150 210 370 810 130 15 KevP-7b 6.9.16 7,1 4,9 170 <0,2 350 120 500 120 <0,030 <0,25 110 6,4 3,7 64
KevP-7a 6.9.16 8,5 12 150 400 480 900 130 15 KevP-7b 13.9.16 7 5,2 160 1,3 180 98 270 120 <0,030 <0,25 100 3,6 2,4 62
KevP-7a 13.9.16 7,3 10 150 390 490 940 130 14 KevP-7b 20.9.16 7 4,8 160 2,8 140 53 240 110 <0,030 <0,25 100 3,1 1,8 58
KevP-7a 20.9.16 7,2 9,7 140 330 500 890 120 15 KevP-7b 27.9.16 7 4,6 150 3,4 190 48 230 110 <0,10 0,27 95 2,8 1,6 56
KevP-7a 27.9.16 7,3 8,3 120 250 360 960 110 13 KevP-7b 4.10.16 6,8 3,8 150 2,4 170 48 190 110 1,5 99 2,1 1,2 46
KevP-7a 4.10.16 7,4 10 130 380 430 1000 130 14 KevP-7b 11.10.16 6,8 3,6 160 3,3 170 42 210 120 0,16 0,81 110 2 0,038 46
KevP-7a 11.10.16 7,4 9,6 140 440 470 1100 140 15 KevP-7b 18.10.16 6,6 1,6 140 2,4 160 30 130 98 0,17 1,4 91 1,1 0,6 37
KevP-7a 18.10.16 7,3 8,5 120 320 430 1000 120 12 KevP-7b 25.10.16 7 3,9 160 3,6 160 41 190 120 0,25 1,2 110 2,5 0,05 44
KevP-7a 25.10.16 7,4 10 140 460 370 980 130 18 KevP-7b 8.11.16 7,7 10 160 2,1 330 240 570 140 <0,030 <0,25 120 9,7 6,1 50
KevP-7a 8.11.16 7,8 10 160 220 370 650 130 16 KevP-7b 15.11.16 7,5 8,8 170 3,1 200 140 480 150 <0,030 <0,25 130 8,9 6,8 49
KevP-7a 15.11.16 7,9 11 150 360 460 1100 150 18 KevP-7b 22.11.16 7,3 8,5 180 1,3 220 120 460 130 <0,030 <0,25 120 5,5 4,4 42
KevP-7a 22.11.16 7,6 12 180 540 450 1200 160 17 KevP-7b 29.11.16 7,6 11 170 11 220 170 500 140 <0,030 <0,25 130 9,6 8,7 29
KevP-7a 29.11.16 7,5 13 170 610 490 1300 130 18 KevP-7b 6.12.16 7,7 13 180 13 140 130 470 150 <0,030 <0,25 130 11 6,9 21 1100000
KevP-7a 6.12.16 7,6 12 160 290 290 740 150 19 KevP-7b 20.12.16 7,3 8,2 190 1,2 180 56 330 140 <0,030 <0,25 120 5 3,8 38 210000
KevP-7a 20.12.16 7,3 12 160 500 370 1000 160 20 KevP-7b min 7 2 110 0 67 48 96 30 130 98 <0,01 <0,25 83 1 0 4 210 000
KevP-7a 27.12.16 7,8 10 150 120 230 660 140 16 KevP-7b maks 8 13 190 13 520 190 310 280 720 190 0 2 130 19 16 89 1 100 000
KevP-7a min 6,9 7,9 110 120 52 210 230 480 110 12 KevP-7b ka 7 7 153 2 177 103 151 83 323 127 <0,03 <0,25 112 7 5 34 655 000
KevP-7a maks 8,5 13,0 180 2 800 350 2 400 1 500 3 700 170 24
KevP-7a ka 7,5 4,6 142 374 123 543 417 954 140 16



RIKASTUSHIEKKA-ALTAALTA VESIVARASTOALTAALLE PUMPATTAVAT VEDET
HavaintopaikkaPvm Lämpötila pH Sähkön- Kiintoaine Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Kloridi Sulfaatti Tiosulfaatti Alumiini Antimoni Arseeni Barium Beryllium Boori Fosfori Kadmium Kalium Kalsium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Magnesium Mangaani Molybdeeni Natrium Nikkeli Rauta Rikki Seleeni Sinkki Tina Titaani Vanadiini

johtavuus typpi typpi typpi typpi Cl SO4 Al Sb As Ba Be B P Cd K Ca Co  Cr Cu Pb Mg Mn Mo Na Ni Fe S Se Zn Sn Ti V

mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Rikastamolta vesivarastoaltaalle johdettava vesi KevP-8
KevP-8 ka 2012 4,3 6,6 129 2,5 723 64,0 144 105 145 408 13 <0,5 1,5 54 <0,2 <20 106 <0,1 19500 130000 5,4 <1 4,0 <0,5 17000 82 1,6 96000 37 885 150 4,9 <5 <1 1,9 <1
KevP-8 ka 2013 7,1 7,0 166 2,7 1138 19,5 160 323 280 370 9 13 0,3 2,4 69 <0,2 <20 121 <0,1 33833 110000 1,2 0,85 1,2 <0,5 28286 60 1,6 171667 25 615 165 2,1 <5 <1 5,5 <1
KevP-8 ka 2014 6,6 7,6 211 38,7 1770 35,4 420 449 417 332 19 <10 <0,5 2,6 91 <0,2 185,0 136 <0,1 45615 102846 0,8 <1 <1 2,3 30615 32 5,1 215385 18 83 130 2,0 <5 <1 1,9 <1
KevP-8 ka 2015 6,2 8,2 212 6,0 3540 329,2 1403 739 398 433 56 15 <0,50 2,5 90 <0,20 <20 121 <0,03 51000 137875 0,8 1,7 <1,0 <0,5 43583 22 14,3 190417 22 99 213 3,5 <5,0 <1,0 <1,0 1,2
KevP-8 4.1.16 2 9,1 240 4,2 330 58000 110000 62000 230000 17
KevP-8 11.1.16 9,1 260 3,6 540 59000 150000 67000 240000 12
KevP-8 18.1.16 2 9,1 220 2,2 550 62000 160000 73000 250000 11
KevP-8 25.1.16 1,6 9,3 260 920 560 59000 210000 63000 230000 36
KevP-8 1.2.16 2,2 9,2 270 3,4 550 59000 140000 63000 220000 6,9
KevP-8 10.2.16 2,6 9,1 270 7,9 560 71000 170000 73000 260000 13
KevP-8 15.2.16 1,8 9,2 270 7,4 400 67000 180000 67000 270000 9,5
KevP-8 22.2.16 1,3 9 270 2,9 550 64000 160000 65000 220000 10
KevP-8 29.2.16 1 9 260 5 540 65000 160000 71000 230000 12
KevP-8 7.3.16 0,9 9,1 260 4,6 8600 4100 <4,0 460 530 96 10 <0,5 2,4 90 <0,2 <20 150 <0,03 70000 160000 1 1,6 <1,0 <0,5 70000 9,1 14 230000 12 83 280 3,4 <5,0 <1,0 <1,0 1,4
KevP-8 14.3.16 2,2 9,1 260 2,5 540 65000 160000 69000 220000 10
KevP-8 21.3.16 1,6 9,2 270 2,8 550 59000 140000 61000 210000 9,7
KevP-8 29.3.16 2,4 8,8 270 52 550 65000 160000 69000 220000 48
KevP-8 4.4.16 1,8 8,7 260 2,7 550 61000 150000 72000 220000 15
KevP-8 11.4.16 2,1 8,3 240 5,9 450 53000 130000 60000 200000 17
KevP-8 19.4.16 2,4 8,6 240 3,2 280 50000 130000 54000 200000 16
KevP-8 25.4.16 3 8,7 240 2,8 290 50000 130000 55000 200000 15
KevP-8 24.5.16 11,5 7,6 190 <2,0 240 47000 120000 53000 170000 36
KevP-8 30.5.16 15,9 7,5 200 3 250 45000 120000 51000 170000 44
KevP-8 6.6.16 9 7,7 210 7,5 4900 2500 <4,0 320 360 60 51 <0,5 4,4 86 <0,2 <20 110 <0,03 40000 100000 1,9 3 1,5 <0,5 46000 43 8,9 150000 47 460 190 3 <5,0 <1,0 1,8 <1,0
KevP-8 13.6.16 11,2 7,7 200 <2,0 380 43000 110000 53000 160000 42
KevP-8 20.6.16 13,5 7,7 200 4,4 430 48000 120000 61000 180000 41
KevP-8 27.6.16 16,8 7,6 200 2,8 590 42000 110000 46000 140000 40
KevP-8 4.7.16 18,3 7,5 210 2 330 52000 130000 60000 190000 43
KevP-8 12.7.16 17,7 7,3 220 <2,0 460 46000 120000 57000 180000 38
KevP-8 18.7.16 17 7,4 220 3 440 44000 120000 50000 150000 37
KevP-8 27.7.16 21,2 7,2 210 <2,0 450 42000 110000 50000 150000 35
KevP-8 4.8.16 17,4 7,3 200 2,5 300 48000 130000 53000 180000 42
KevP-8 8.8.16 18 7,1 220 3 450 50000 130000 55000 180000 44
KevP-8 15.8.16 13 7,4 210 2,4 400 49000 120000 59000 180000 44
KevP-8 22.8.16 14,7 7,4 220 <2,0 520 52000 130000 59000 170000 38
KevP-8 29.8.16 9,8 7,6 220 3,6 450 47000 120000 55000 170000 42
KevP-8 5.9.16 9,9 7,7 210 6,6 4000 2200 <4,0 460 590 63 <10 0,52 5,4 94 <0,2 <20 90 <0,03 46000 110000 1,1 <1,0 <1,0 <0,5 53000 29 11 160000 34 61 200 3,1 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0
KevP-8 12.9.16 10,4 7,5 210 4,2 490 46000 130000 51000 150000 34
KevP-8 19.9.16 9,3 7,5 210 <2,0 490 48000 110000 55000 170000 32
KevP-8 26.9.16 9,5 7,6 230 <2,0 390 51000 140000 59000 170000 34
KevP-8 4.10.16 5,9 7,8 220 3,8 470 54000 130000 62000 180000 47
KevP-8 10.10.16 4,9 7,7 230 <2,0 470 53000 130000 63000 180000 41
KevP-8 17.10.16 2,3 7,6 220 3,4 480 57000 140000 68000 200000 50
KevP-8 25.10.16 2,2 7,8 230 7,5 470 42000 110000 52000 160000 36
KevP-8 1.11.16 1,5 7,8 230 2,1 530 49000 120000 64000 190000 43
KevP-8 7.11.16 0 8 250 2,1 540 52000 130000 65000 200000 39
KevP-8 14.11.16 0,8 8,5 260 5 540 59000 150000 75000 220000 43
KevP-8 21.11.16 2,5 8,7 250 6,8 520 61000 150000 77000 220000 45
KevP-8 28.11.16 0,4 8,6 270 8,3 550 61000 150000 78000 220000 29
KevP-8 7.12.16 1,1 8,7 240 2,2 5600 3200 <4,0 430 560 70 <10 <0,5 5 85 <0,2 <20 130 <0,03 57000 150000 0,82 <1,0 <1,0 <0,5 79000 11 11 210000 23 26 340 4,6 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0
KevP-8 12.12.16 0 8,7 270 2,4 580 57000 140000 76000 210000 22
KevP-8 19.12.16 1,1 8,9 270 6,4 570 62000 170000 81000 230000 21
KevP-8 27.12.16 0,8 9 270 9,5 590 69000 190000 0,72 1,5 <1,0 <0,5 85000 260000 24
KevP-8 min 0,0 7,1 190 <2,0 4000 2200 <4 320 240 60 <10 <0,50 2,4 85 <0,20 <20 90 <0,03 40000 100000 0,7 <1 <1,0 <0,5 46000 9 9 140000 7 26 190 3,0 <5,0 <1,0 <1,0 <1
KevP-8 maks 21,2 9,3 270 920,0 8600 4100 <4 460 590 96 51 0,5 5,4 94 <0,20 <20 150 <0,03 71000 210000 1,9 3,1 1,5 <0,5 85000 43 14 270000 50 460 340 4,6 <5,0 <1,0 1,8 1,4
KevP-8 ka 6,6 8,2 236 23 5775 3000 <4 418 473 72 18 <0,50 4,3 89 <0,20 <20 120 <0,03 54204 137551 1,1 1,4 <1,0 <0,5 62551 23 11 197959 30 158 253 3,5 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0

*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa.



VESIVARASTOALTAAN VESI
Havaintopaikka Pvm Lämpötila pH Sähkön- Kiintoaine Kiintoaine Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Kloridi Sulfaatti Alumiini Antimoni Arseeni Barium Beryllium Boori Fosfori Kadmium Kalium Kalsium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Magnesium Mangaani Molybdeeni Natrium Nikkeli Rauta Rikki Seleeni Sinkki Tina Titaani Uraani Vanadiini

johtavuus hehkutus- typpi typpi typpi typpi Cl SO4 Al Sb As Ba Be B P Cd K Ca Co Cr Cu Pb Mg Mn Mo Na Ni Fe S Se Zn Sn Ti U V
jäännös

mS/m mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Vesivarastoaltaalta saostusaltaalle pumpattava vesi KevP-9

KevP-9 ka 2011 7,6 38 16,0 13000 57 11629 619 8,0 85 24 10,0 87 48 1202
KevP-9 ka 2012 3,8 7,2 62 6,2 7349 34 6509 225 27,0 145 <0,5 44 7,8 110 89 786
KevP-9 ka 2013 6,4 7,2 139 4,3 2646 134 1229 635 204 346 0,28 92 5,7 460 166 873
KevP-9 ka 2014 6,2 7,4 185 4,4 <2 3282 80 1555 1009 319 334 <0,5 110 2,6 329 116 253
KevP-9 ka 2015 6,0 7,5 184 4,0 5800 278 2860 1854 298 434 15 <0,5 2,5 83 <0,20 <20 93 <0,03 47000 145000 7,7 1,5 1,2 <0,50 43500,0 195 12 200000 163 208 195000 5 <5,0 <1,0 <1,0 <0,1 1
KevP-9 4.1.16 0,5 7,3 180 5,8 13000 370 3,8 88
KevP-9 11.1.16 0,6 7,2 240 3,7 7100 540 <1,0 39
KevP-9 18.1.16 1,2 8,3 230 7,4 7200 530 1,3 32
KevP-9 25.1.16 0 8,5 240 13 5400 530 <1,0 23
KevP-9 1.2.16 0,4 7,6 190 3,1 5700 400 1,1 40
KevP-9 10.2.16 1,8 8,5 250 3,6 8500 530 <1,0 38
KevP-9 15.2.16 1,5 8,6 240 <2,0 9000 530 <1,0 43
KevP-9 22.2.16 1 8,4 250 2,1 10000 530 <1,0 56
KevP-9 29.2.16 0,7 8,4 240 <2,0 9900 520 <1,0 70
KevP-9 7.3.16 0,6 8 190 6,3 9200 580 5800 4900 290 410 <0,50 68 <1,0 71
KevP-9 14.3.16 1 7,4 220 6 9700 500 <1,0 44
KevP-9 21.3.16 0,4 7,8 120 2,5 15000 250 1,6 49
KevP-9 4.4.16 2,3 8 230 5 8000 480 1,8 31
KevP-9 11.4.16 2 7,4 210 4,9 7000 420 1 140
KevP-9 19.4.16 2,1 7,5 190 5,2 10000 210 <1,0 150
KevP-9 25.4.16 1,9 7,6 190 13 14000 260 <1,0 160
KevP-9 3.5.16 6,2 7,1 93 9,6 4800 120 3300 1000 140 260 <0,50 42 4,7 210
KevP-9 9.5.16 7,9 7,2 97 9,2 6600 270 6,4 250 0,11
KevP-9 16.5.16 10,4 7,5 100 11 6600 290 6,1 270
KevP-9 24.5.16 11,4 7,4 130 5,6 6500 200 3,7 300
KevP-9 30.5.16 16,9 7,2 150 3,8 9100 240 84 3,7 280
KevP-9 6.6.16 10 7,5 180 3,4 3800 320 4200 510 240 390 <0,50 3,3 200
KevP-9 13.6.16 11,3 7,5 170 6,4 6300 460 1,3 230
KevP-9 20.6.16 13,2 7,4 180 5 7600 360 <1,0 220
KevP-9 27.6.16 16,3 7,3 180 3,4 7600 460 1,5 230
KevP-9 4.7.16 17,8 7,2 190 2,6 7200 310 <1,0 250
KevP-9 12.7.16 17,4 6,9 190 3 7000 540 1,7 220
KevP-9 18.7.16 16,9 7,2 200 2,8 8100 500 <1,0 210
KevP-9 27.7.16 20,6 7,2 200 3,3 6900 520 <1,0 210
KevP-9 4.8.16 17,4 7,1 190 22 7500 400 2,2 260
KevP-9 8.8.16 17,6 6,8 200 9,2 8800 800 2,8 230
KevP-9 15.8.16 13,6 7 200 6 9700 640 4,2 320
KevP-9 22.8.16 14,5 7,3 200 5,3 9900 820 2,9 310
KevP-9 29.8.16 10,5 7,5 200 14 11000 600 2,6 270
KevP-9 5.9.16 10,3 7,5 180 3,4 11000 100 7100 2100 220 570 0,51 55 2,5 360
KevP-9 12.9.16 10,4 7,4 200 2,4 9600 660 2,3 380
KevP-9 19.9.16 9,1 7,2 190 4,6 10000 560 3 370
KevP-9 26.9.16 9,1 7,4 200 3,4 11000 560 2,9 400
KevP-9 4.10.16 6,6 7,5 190 5,4 10000 590 3,6 440
KevP-9 10.10.16 5,2 7,4 200 2,6 12000 600 3,3 480
KevP-9 17.10.16 3,4 7,5 190 2,5 11000 600 3,6 510
KevP-9 25.10.16 2,1 7,6 200 2,6 11000 600 2,2 380
KevP-9 1.11.16 1 7,6 190 <2,0 12000 620 3,8 440
KevP-9 7.11.16 0,2 7,6 230 5,3 11000 620 1,1 350
KevP-9 14.11.16 0,2 8,1 190 3,1 18000 470 4 260
KevP-9 21.11.16 1,3 8 170 9,5 18000 400 9,7 170
KevP-9 28.11.16 0,1 7,8 140 6 12000 300 150 140
KevP-9 7.12.16 0,8 8,1 160 <2,0 10000 320 4900 4400 240 370 0,76 54 33 79
KevP-9 12.12.16 -0,2 8,2 110 <2,0 15000 230 28 67
KevP-9 19.12.16 1 8,4 110 2,1 19000 210 12 70
KevP-9 27.12.16 0 8,6 76 <2,0 14000 130 100 41
KevP-9 min -0,2 6,8 76 <2,0 3800 100 3300 510 140 130 <0,5 42 <1 23 0,1
KevP-9 maks 20,6 8,6 250 22 19000 580 7100 4900 290 820 0,8 84 150,0 510 0,1
KevP-9 ka 6,4 7,6 184 5 9771 288 5060 2582 226 454 <0,5 61 8,4 206 0,1

*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa.



PINTAVALUTUSKENTÄLLE JOHDETTAVA VESI
HavaintopaikkaPvm Virtaama pH Sähkön- Alkaliteetti KiintoaineKiintoaineen CODMnOrgaanisen hiilenLiuonnut Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium-Fosfaatti- Kloridi Sulfaatti Tiosulfaatti Alumiini Antimoni Arseeni Barium Beryllium Boori Elohopea Fosfori Kadmium Kadmium Kalium Kalsium Koboltti Kromi Kupari Lyijy MagnesiumMangaani Molybdeeni Natrium Nikkeli Nikkeli Rauta Rikki Seleeni Sinkki Tina Titaani Vanadiini Öljyhiilivety-Keskitisleet Raskaat

johtavuus hehkutusjäännös kokonaismääräorgaaninen hiili typpi typpi typpi typpi fosfori Cl SO4 Al Sb As Ba Be B Hg P Cd Cd K Ca Co  Cr Cu Pb Mg Mn Mo Na Ni Ni Fe S Se Zn Sn Ti V jakeet C10-C21 öljyjakeet
TOC DOC liukoinen liukoinen liukoinen C10-C40 C21-C40

m³ mS/m mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l
Vesienkäsittelystä lähtevä vesi KevP-10
KevP-10 ka 2012 8,2 100 0,4 9,3 4,9 5,7 5,5 1892 40 1203 54 3,2 65 344 <10 41 <0,5 <1 55 <0,2 <20 96 <0,1 19500 101393 6,2 <1 6,7 <0,5 24000 160 1,2 45571 79 250 140000 3,8 <5 <1 3,4 <1
KevP-10 ka 2013 7794 7,9 158 0,8 3,3 1,7 4,9 10,0 9,6 2894 139 1607 680 2,9 223 377 <10 39 <0,5 2 58 <0,2 13 87 <0,1 26262 104929 7,5 1,0 3,8 <0,5 35880 252 1,6 122190 104 309 17612 2,5 39 <1 2,7 <1 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 ka 2014 6667 7,6 190 0,9 4,0 2,7 8,5 15,7 15,3 3265 90 1552 1042 <2 334 373 6 36 <0,5 2 72 <0,2 <20 <0,02 105 <0,1 <0,03 39677 109290 4,8 1,7 2,0 <0,5 38339 240 3,1 178871 66 86 273 130750 1,9 12 <1 2,5 <1 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 ka 2015 6667 7,7 198 0,5 2,9 2,1 21,9 17,6 17,3 5514 304 2510 1297 <2,0 325 452 29 48 <0,5 2 69 <0,2 <20 <0,02 95 <0,03 <0,03 45510 140804 4,5 1,2 <1,0 <0,5 44549 95 10,4 177431 97 86 188 202500 3,9 12 <1,0 1,9 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 1.1.16 6883 7,9 240 <2,0 <2,0 12000 630 <1,0 160
KevP-10 2.1.16 6847 8 240 <2,0 <2,0 13000 690 <1,0 160
KevP-10 3.1.16 6657 8 240 <2,0 <2,0 12000 520 <1,0 140
KevP-10 4.1.16 6385 7,7 240 <2,0 <2,0 12000 710 <1,0 110
KevP-10 5.1.16 6318 7,5 240 <2,0 <2,0 12000 690 <1,0 110
KevP-10 6.1.16 5283 7,5 240 <2,0 <2,0 9900 630 <1,0 43
KevP-10 7.1.16 5222 7,3 240 <2,0 <2,0 8300 590 <1,0 27
KevP-10 8.1.16 4591 7,4 240 <2,0 <2,0 7500 560 <1,0 20
KevP-10 9.1.16 3991 7,5 240 <2,0 <2,0 7100 580 <1,0 16
KevP-10 10.1.16 3985 7,5 250 <2,0 <2,0 7000 560 <1,0 13
KevP-10 11.1.16 4002 7,6 240 <2,0 <2,0 6100 580 <1,0 14
KevP-10 12.1.16 3985 7,5 240 <2,0 <2,0 6100 570 <1,0 17
KevP-10 13.1.16 4006 7,4 240 <2,0 <2,0 6000 490 <1,0 17
KevP-10 14.1.16 4018 7,4 240 <2,0 <2,0 6300 580 1,1 19
KevP-10 15.1.16 3998 7,5 240 <2,0 <2,0 7500 580 <1,0 18
KevP-10 16.1.16 4007 7,6 240 <2,0 <2,0 7100 580 <1,0 17
KevP-10 17.1.16 4004 7,7 240 <2,0 <2,0 6500 580 <1,0 15
KevP-10 18.1.16 4000 7,7 240 <2,0 <2,0 6800 570 <1,0 15
KevP-10 19.1.16 4003 7,2 240 <2,0 <2,0 6800 570 1,1 16
KevP-10 20.1.16 kuukausittainen 4012 7,7 250 0,33 <2,0 <2,0 37 25 23 7100 160 3600 870 3,2 420 560 65 36 <0,50 2,5 83 <0,20 <20 120 <0,030 46000 130000 0,95 <1,0 <1,0 <0,50 46000 14 13 160000 14 110 200000 3 <5,0 <1,0 1,6 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 21.1.16 4034 7,7 240 2 <2,0 7000 570 <1,0 14
KevP-10 22.1.16 3994 7,6 240 <2,0 <2,0 7000 570 1,7 12
KevP-10 23.1.16 3986 7,8 240 2,4 2 7100 570 <1,0 12
KevP-10 24.1.16 4012 7,9 240 <2,0 <2,0 7100 560 <1,0 12
KevP-10 25.1.16 3665 7,6 250 <2,0 <2,0 7300 570 <1,0 11
KevP-10 26.1.16 2946 7,8 250 <2,0 <2,0 6800 560 <1,0 12
KevP-10 27.1.16 2903 7,8 250 3 2,3 6800 550 <1,0 11
KevP-10 28.1.16 2895 7,6 240 2,1 <2,0 7800 560 <1,0 8,8
KevP-10 29.1.16 2902 7,6 240 <2,0 <2,0 7900 560 <1,0 8,6
KevP-10 30.1.16 2928 7,8 240 <2,0 <2,0 8000 560 <1,0 8
KevP-10 31.1.16 2923 7,7 240 <2,0 <2,0 8200 560 <1,0 5,6
KevP-10 1.2.16 kuukausi 2915 7,7 250 2,6 <2,0 <2,0 41 24 24 8000 300 4000 1500 2,2 410 560 65 11 <0,50 1,4 61 <0,20 <20 120 <0,030 46000 130000 0,72 1,1 <1,0 <0,50 48000 5,3 12 160000 5,2 57 240000 3,1 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 2.2.16 2915 7,9 240 <2,0 <2,0 7900 570 <1,0 5
KevP-10 3.2.16 2913 7,8 240 <2,0 <2,0 8400 570 <1,0 6,3
KevP-10 4.2.16 2901 7,5 250 <2,0 <2,0 8000 570 <1,0 5,8
KevP-10 5.2.16 2912 7,5 250 <2,0 <2,0 8300 570 <1,0 6,1
KevP-10 6.2.16 2937 7,7 250 <2,0 <2,0 8300 570 <1,0 6,5
KevP-10 7.2.16 2941 7,7 250 <2,0 <2,0 8400 580 <1,0 6,8
KevP-10 8.2.16 2958 7,6 250 <2,0 <2,0 8600 570 <1,0 8,7
KevP-10 9.2.16 2934 7,5 250 <2,0 <2,0 8800 570 <1,0 9,7
KevP-10 10.2.16 2914 7,7 250 <2,0 <2,0 8600 520 <1,0 9,7
KevP-10 11.2.16 2911 7,9 250 4,2 3,2 8500 580 <1,0 11
KevP-10 12.2.16 2977 7,7 250 <2,0 <2,0 8500 590 <1,0 11
KevP-10 13.2.16 2938 7,6 250 <2,0 <2,0 8800 580 <1,0 12
KevP-10 14.2.16 2942 7,8 250 <2,0 <2,0 8700 590 <1,0 14
KevP-10 15.2.16 2910 7,9 250 <2,0 <2,0 8700 580 <1,0 15
KevP-10 16.2.16 2886 7,5 250 <2,0 <2,0 8600 560 <1,0 15
KevP-10 17.2.16 2678 8 250 <2,0 <2,0 8800 560 <1,0 16
KevP-10 18.2.16 2914 7,7 250 <2,0 <2,0 8500 580 <1,0 17
KevP-10 19.2.16 2950 7,7 250 <2,0 <2,0 8500 580 <1,0 17
KevP-10 20.2.16 2953 7,9 250 <2,0 <2,0 8800 580 <1,0 16
KevP-10 21.2.16 2962 7,8 250 <2,0 <2,0 8900 580 <1,0 17
KevP-10 22.2.16 2965 8 240 <2,0 <2,0 8900 570 <1,0 18
KevP-10 23.2.16 2971 8 250 <2,0 <2,0 9200 570 <1,0 19
KevP-10 24.2.16 2943 7,9 250 <2,0 <2,0 9100 560 <1,0 20
KevP-10 25.2.16 2933 7,7 250 <2,0 <2,0 9100 570 <1,0 21
KevP-10 26.2.16 2960 7,7 250 <2,0 <2,0 9200 570 <1,0 23
KevP-10 27.2.16 2971 7,6 250 <2,0 <2,0 9100 560 <1,0 23
KevP-10 28.2.16 2945 7,7 250 <2,0 <2,0 9100 560 <0,020 <0,030 <1,0 24
KevP-10 29.2.16 2965 7,5 250 <2,0 <2,0 9300 560 <1,0 22
KevP-10 1.3.16 2937 7,5 250 <2,0 <2,0 9500 570 <1,0 28
KevP-10 2.3.16 3106 8,1 240 3 2 10000 590 <1,0 69
KevP-10 3.3.16 4210 7,9 250 <2,0 <2,0 16000 790 <1,0 120
KevP-10 4.3.16 3709 7,8 260 <2,0 <2,0 18000 850 <1,0 97
KevP-10 5.3.16 3512 7,6 270 <2,0 <2,0 18000 830 <1,0 95
KevP-10 6.3.16 3499 7,8 270 <2,0 <2,0 17000 830 <1,0 84
KevP-10 7.3.16 3574 7,8 270 <2,0 <2,0 17000 830 <1,0 79
KevP-10 8.3.16 3598 7,6 270 0,31 <2,0 <2,0 37 20 20 17000 370 12000 1500 <2,0 370 820 47 17 <0,50 1,1 73 <0,20 <20 150 <0,030 53000 180000 3,6 1,1 <1,0 <0,50 130000 64 11 200000 74 66 440000 9,1 <5,0 <1,0 <1,0 1 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 9.3.16 3550 7,9 270 <2,0 <2,0 17000 810 <1,0 75
KevP-10 10.3.16 3513 8,2 260 <2,0 <2,0 17000 810 <1,0 74
KevP-10 11.3.16 3538 8,2 260 <2,0 <2,0 17000 800 <1,0 72
KevP-10 12.3.16 3524 8,2 270 <2,0 <2,0 17000 800 <1,0 70
KevP-10 13.3.16 3558 8,1 260 <2,0 <2,0 17000 790 <1,0 73
KevP-10 14.3.16 3563 7,7 270 <2,0 <2,0 18000 800 <1,0 70
KevP-10 15.3.16 4243 8 260 3 <2,0 15000 780 <1,0 85
KevP-10 16.3.16 4706 7,8 260 <2,0 <2,0 15000 760 <1,0 92
KevP-10 17.3.16 4672 7,8 260 <2,0 <2,0 15000 750 <1,0 76
KevP-10 18.3.16 4716 7,8 260 <2,0 <2,0 15000 740 <1,0 78
KevP-10 19.3.16 4693 7,8 260 <2,0 <2,0 15000 730 <1,0 69
KevP-10 20.3.16 4692 7,7 260 <2,0 <2,0 15000 730 <1,0 63
KevP-10 21.3.16 4673 7,2 260 <2,0 <2,0 14000 700 <1,0 79
KevP-10 22.3.16 4674 7,3 250 <2,0 <2,0 14000 690 <1,0 87
KevP-10 23.3.16 4696 7 260 <2,0 <2,0 14000 720 <1,0 81
KevP-10 24.3.16 4685 7,1 260 <2,0 <2,0 14000 710 <1,0 94
KevP-10 25.3.16 4343 7,1 260 <2,0 <2,0 15000 710 <1,0 97
KevP-10 26.3.16 3539 7,2 260 <2,0 <2,0 15000 730 <1,0 80
KevP-10 27.3.16 3574 7,2 260 <2,0 <2,0 15000 740 <1,0 57
KevP-10 28.3.16 3654 7,1 270 2 <2,0 14000 740 <1,0 53
KevP-10 29.3.16 3698 7,2 270 <2,0 <2,0 15000 740 <1,0 86
KevP-10 30.3.16 3672 6,9 270 <2,0 <2,0 14000 730 <1,0 84
KevP-10 31.3.16 3719 7,1 260 <2,0 <2,0 13000 750 <1,0 90
KevP-10 1.4.16 3219 7,9 250 <2,0 <2,0 13000 740 <1,0 96
KevP-10 2.4.16 3777 7,6 260 <2,0 <2,0 13000 740 <1,0 88
KevP-10 3.4.16 3875 8 250 <2,0 <2,0 13000 730 <1,0 83
KevP-10 4.4.16 kk-näyte 3915 7,8 250 0,41 <2,0 <2,0 37 19 19 13000 240 9300 620 <2,0 370 710 60 19 <0,50 1,2 68 <0,20 <20 110 <0,030 49000 170000 4,5 <1,0 <1,0 <0,50 92000 78 11 180000 100 63 300000 5,2 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0
KevP-10 5.4.16 3928 7,7 250 <2,0 <2,0 12000 620 <1,0 120
KevP-10 6.4.16 3949 7,7 250 <2,0 <2,0 12000 640 <1,0 180 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 7.4.16 ei näytettä 4148
KevP-10 8.4.16 3639 7,2 240 5,3 3,1 11000 480 <1,0 340
KevP-10 9.4.16 3103 7,3 240 3,8 2,6 9500 480 <1,0 230
KevP-10 10.4.16 3107 7,5 240 2,8 <2,0 8600 440 <1,0 170
KevP-10 11.4.16 3813 8,2 230 3,1 2,3 8000 480 <1,0 120
KevP-10 12.4.16 4238 7,9 220 <2,0 <2,0 7400 500 1 91
KevP-10 13.4.16 4248 7,4 230 2 <2,0 6600 500 <1,0 74



HavaintopaikkaPvm Virtaama pH Sähkön- Alkaliteetti KiintoaineKiintoaineen CODMnOrgaanisen hiilenLiuonnut Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium-Fosfaatti- Kloridi Sulfaatti Tiosulfaatti Alumiini Antimoni Arseeni Barium Beryllium Boori Elohopea Fosfori Kadmium Kadmium Kalium Kalsium Koboltti Kromi Kupari Lyijy MagnesiumMangaani Molybdeeni Natrium Nikkeli Nikkeli Rauta Rikki Seleeni Sinkki Tina Titaani Vanadiini Öljyhiilivety-Keskitisleet Raskaat
johtavuus hehkutusjäännös kokonaismääräorgaaninen hiili typpi typpi typpi typpi fosfori Cl SO4 Al Sb As Ba Be B Hg P Cd Cd K Ca Co  Cr Cu Pb Mg Mn Mo Na Ni Ni Fe S Se Zn Sn Ti V jakeet C10-C21 öljyjakeet

TOC DOC liukoinen liukoinen liukoinen C10-C40 C21-C40
m³ mS/m mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l

KevP-10 14.4.16 3930 7,8 220 2 <2,0 6200 390 <1,0 69
KevP-10 15.4.16 5593 7,6 210 3,5 2,7 6800 310 <1,0 86
KevP-10 16.4.16 5574 7,4 210 4,2 2,6 6700 350 <1,0 100
KevP-10 17.4.16 5635 7,7 210 2,7 <2,0 6100 310 <1,0 110
KevP-10 18.4.16 5628 7,7 200 3 2,2 7200 310 1,3 140
KevP-10 19.4.16 5751 7,6 200 4,7 3,5 6900 420 <1,0 150
KevP-10 20.4.16 5683 7,4 190 4,8 3,2 6700 240 <1,0 140
KevP-10 21.4.16 6139 7,7 190 3,8 2,4 6900 330 <1,0 140
KevP-10 22.4.16 6996 7,6 190 3,6 2,4 6700 500 1,3 150
KevP-10 23.4.16 7055 7,7 190 7,8 6 6900 370 <1,0 160
KevP-10 24.4.16 7037 7,7 180 6 4,4 6900 370 1 160
KevP-10 25.4.16 7823 7,4 160 8 6 6700 420 1,9 170
KevP-10 26.4.16 8252 7,6 180 10 7,3 6700 200 <1,0 160
KevP-10 27.4.16 ei juoksutusta 995
KevP-10 28.4.16 ei juoksutusta 53
KevP-10 29.4.16 ei juoksutusta 21
KevP-10 30.4.16 ei juoksutusta 16
KevP-10 1.5.16 832 7,7 180 8,3 6 6500 400 2,3 220
KevP-10 2.5.16 6258 7,1 160 5,8 3,8 6000 380 2,6 140
KevP-10 3.5.16 7223 7,3 160 11 7,8 6100 370 2,7 160
KevP-10 4.5.16 5743 6,9 120 5,1 4 5600 360 1,6 130
KevP-10 5.5.16 8551 7,1 120 5,1 3,1 5500 350 1,9 120
KevP-10 6.5.16 8543 7 110 4,9 3,1 5700 350 1,8 130
KevP-10 7.5.16 8559 7,1 110 5,7 4 5800 340 1,4 140
KevP-10 8.5.16 8732 7,2 110 4,6 3,1 5800 350 1,5 140
KevP-10 9.5.16 8428 7,8 120 0,75 4,6 3,2 13 8,3 8,1 5900 130 4000 1300 <2,0 110 240 11 81 <0,50 1,7 37 <0,20 <20 38 <0,030 19000 81000 5 1,3 1,7 <0,50 40000 90 3,5 62000 94 220 120000 3,2 <5,0 <1,0 4,8 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 10.5.16 8651 7,5 120 5,6 4 6000 350 3,2 130
KevP-10 11.5.16 8348 7,4 100 3,6 2,4 6100 130 1,7 96
KevP-10 12.5.16 8482 7,2 110 3,8 <2,0 6400 190 2,4 98
KevP-10 13.5.16 8570 7,3 120 2,8 <2,0 6500 240 2,4 89
KevP-10 14.5.16 8660 7,4 110 2,8 <2,0 6600 220 2,1 83
KevP-10 15.5.16 8631 7,5 110 2,6 <2,0 6700 200 2,8 84
KevP-10 16.5.16 8628 7,6 110 2 <2,0 6900 400 2,5 89
KevP-10 17.5.16 8700 7,3 110 2,4 <2,0 7400 300 2,2 73
KevP-10 18.5.16 8685 7,3 110 7,2 5,6 7400 360 2,1 70
KevP-10 19.5.16 8736 7,4 110 <2,0 <2,0 7400 220 2,1 84
KevP-10 20.5.16 8618 7,5 120 2 <2,0 7500 370 1,6 83
KevP-10 21.5.16 8779 7,7 120 2 <2,0 7900 240 1,6 83
KevP-10 22.5.16 8839 7,6 120 <2,0 <2,0 7500 360 1,4 73
KevP-10 23.5.16 8975 7,7 130 <2,0 <2,0 7400 180 1,1 74
KevP-10 24.5.16 8084 8,5 130 2,2 <2,0 7800 330 <1,0 63
KevP-10 25.5.16 ei näytettä 1868
KevP-10 26.5.16 ei näytettä 34
KevP-10 27.5.16 ei näytettä 57
KevP-10 28.5.16 2319 7,8 130 2,4 <2,0 7500 270 <1,0 95
KevP-10 29.5.16 6216 8,2 140 3,4 2,4 7600 260 <1,0 100
KevP-10 30.5.16 6266 7,5 150 2,4 <2,0 7600 280 <1,0 49
KevP-10 31.5.16 6256 7,7 150 <2,0 <2,0 7300 310 <1,0 55
KevP-10 1.6.16 6251 7,4 160 <2,0 <2,0 7400 430 <1,0 35
KevP-10 2.6.16 6147 7,9 160 <2,0 <2,0 7000 350 <1,0 35
KevP-10 3.6.16 6111 7,6 170 <2,0 <2,0 6900 440 <1,0 36
KevP-10 4.6.16 ei näytettä 6840
KevP-10 5.6.16 6364 7,2 170 <2,0 <2,0 7000 450 <1,0 32
KevP-10 6.6.16 6228 7,1 180 2,2 <2,0 7200 290 <1,0 43
KevP-10 7.6.16 6241 8,4 180 0,44 2,4 <2,0 19 12 12 7300 280 4400 1700 <2,0 240 420 31 160 0,72 2 60 <0,20 <20 80 <0,030 34000 120000 2,4 <1,0 <1,0 <0,50 51000 37 6,1 120000 49 140 170000 4,3 <5,0 <1,0 1,7 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 8.6.16 6843 8,5 180 2,7 <2,0 7100 600 <1,0 55
KevP-10 9.6.16 2017 6,8 180 <2,0 <2,0 7000 430 <1,0 41
KevP-10 10.6.16 6766 8,9 180 4,4 3,2 7400 590 <1,0 53
KevP-10 11.6.16 8876 8,3 180 4,8 3,6 7600 470 <1,0 69
KevP-10 12.6.16 8903 7,4 180 3,2 2,2 7600 650 <1,0 68
KevP-10 13.6.16 8917 7,3 180 3 2 7400 510 <1,0 65
KevP-10 14.6.16 8739 7,6 180 4,4 3,2 7500 350 1,3 94
KevP-10 15.6.16 8628 9 180 3,6 2,6 7600 320 <1,0 7,1
KevP-10 16.6.16 8466 7,4 180 2,1 <2,0 7400 410 <1,0 79
KevP-10 17.6.16 8461 8,2 180 2,3 <2,0 7400 440 <1,0 100
KevP-10 18.6.16 8560 8,5 180 4 3 7300 660 <1,0 180
KevP-10 19.6.16 8815 8,6 180 4,6 3,2 7400 390 1,2 210
KevP-10 20.6.16 8818 8,4 190 6 4,8 7400 460 1,7 200
KevP-10 21.6.16 8617 8,1 180 6,3 4,8 7300 480 1,2 170
KevP-10 22.6.16 7865 7,1 180 2,6 <2,0 7200 450 <1,0 100
KevP-10 23.6.16 8242 7 180 <2,0 <2,0 7300 620 <1,0 82
KevP-10 24.6.16 8153 7,2 180 <2,0 <2,0 7500 730 <1,0 110
KevP-10 25.6.16 8349 7 180 <2,0 <2,0 7500 720 1,5 120
KevP-10 26.6.16 8393 6,9 180 2 <2,0 7500 610 <1,0 81
KevP-10 27.6.16 8331 7 190 2,5 <2,0 7500 400 <1,0 70
KevP-10 28.6.16 8308 7,3 190 <2,0 <2,0 7400 560 <1,0 74
KevP-10 29.6.16 8349 7,3 190 <2,0 <2,0 7500 670 <1,0 52
KevP-10 30.6.16 8263 7 180 <2,0 <2,0 7600 500 <1,0 52
KevP-10 1.7.16 8106 6,8 180 <2,0 <2,0 7500 410 <1,0 100
KevP-10 2.7.16 8290 7,2 180 2,2 <2,0 7400 400 <1,0 100
KevP-10 3.7.16 7991 7 180 2 <2,0 7300 400 <1,0 54
KevP-10 4.7.16 5788 7,3 190 <2,0 <2,0 7200 570 <1,0 38
KevP-10 5.7.16 8038 8,1 190 2 <2,0 7300 570 <1,0 29
KevP-10 6.7.16 kk-kerta 7994 7,6 190 0,41 <2,0 <2,0 9,7 12 12 7300 380 4500 2200 <2,0 370 850 17 74 <0,50 2,5 61 <0,20 <20 74 0,037 34000 120000 2,4 <1,0 1,1 <0,50 60000 42 7 110000 56 110 180000 4,2 8,5 <1,0 2 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 7.7.16 8086 7 190 <2,0 <2,0 7200 580 <1,0 47
KevP-10 8.7.16 7377 6,6 190 2,2 <2,0 7100 590 <1,0 100
KevP-10 9.7.16 8201 6,8 190 3,8 2 7100 570 5,1 190
KevP-10 10.7.16 8113 7,1 190 4,4 2,8 7200 570 3,1 220
KevP-10 11.7.16 8025 9 190 7,9 5,5 7700 500 1,3 180
KevP-10 12.7.16 8220 9,2 190 9,4 7,4 7500 500 <1,0 100
KevP-10 13.7.16 9170 9,1 190 6,3 4,3 7500 410 1 91
KevP-10 14.7.16 8138 8,7 190 14 11 7400 520 <1,0 62
KevP-10 15.7.16 8090 8,7 190 3,6 2,2 7500 530 <1,0 50
KevP-10 16.7.16 8188 8,9 190 5,8 4,4 7400 520 <1,0 32
KevP-10 17.7.16 8155 8,9 190 4 2,4 7400 510 <1,0 38
KevP-10 18.7.16 8080 8,7 200 8,1 5,8 7400 530 <1,0 73
KevP-10 19.7.16 8116 8,8 190 7,6 6 7800 530 <1,0 46
KevP-10 20.7.16 7933 8,8 190 9 6,7 7200 460 <1,0 78
KevP-10 21.7.16 8154 8,7 200 10 6,4 7100 540 <1,0 94
KevP-10 22.7.16 8067 8,5 200 8 4,4 7100 510 <1,0 100
KevP-10 23.7.16 8027 8,6 200 9,2 5,6 7200 510 <1,0 100
KevP-10 24.7.16 7990 8,7 200 17 11 7300 370 <1,0 120
KevP-10 25.7.16 8079 8,6 200 8,8 6,4 7300 540 <1,0 110
KevP-10 26.7.16 8146 8,8 200 13 8 7500 540 <1,0 97
KevP-10 27.7.16 3123 8,9 200 7,8 5,8 7400 540 <1,0 72
KevP-10 28.7.16 4751 7,8 200 4 2,4 7200 530 <1,0 41
KevP-10 29.7.16 8016 7,5 190 5,5 3,4 7100 540 <1,0 75
KevP-10 30.7.16 8051 8,1 190 9,6 6,4 7400 540 <1,0 92
KevP-10 31.7.16 8024 8,1 190 15 11 7300 540 <1,0 180



HavaintopaikkaPvm Virtaama pH Sähkön- Alkaliteetti KiintoaineKiintoaineen CODMnOrgaanisen hiilenLiuonnut Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium-Fosfaatti- Kloridi Sulfaatti Tiosulfaatti Alumiini Antimoni Arseeni Barium Beryllium Boori Elohopea Fosfori Kadmium Kadmium Kalium Kalsium Koboltti Kromi Kupari Lyijy MagnesiumMangaani Molybdeeni Natrium Nikkeli Nikkeli Rauta Rikki Seleeni Sinkki Tina Titaani Vanadiini Öljyhiilivety-Keskitisleet Raskaat
johtavuus hehkutusjäännös kokonaismääräorgaaninen hiili typpi typpi typpi typpi fosfori Cl SO4 Al Sb As Ba Be B Hg P Cd Cd K Ca Co  Cr Cu Pb Mg Mn Mo Na Ni Ni Fe S Se Zn Sn Ti V jakeet C10-C21 öljyjakeet

TOC DOC liukoinen liukoinen liukoinen C10-C40 C21-C40
m³ mS/m mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l

KevP-10 1.8.16 8196 8,3 190 10 7,6 7300 520 2,3 170
KevP-10 2.8.16 5383 8,7 190 11 8,4 7400 970 3 250
KevP-10 3.8.16 358 8,4 190 21 16 7300 330 1,9 190
KevP-10 4.8.16 5130 7,7 200 5,2 3,6 6900 550 <1,0 49
KevP-10 5.8.16 9747 6,8 200 11 8,5 7300 440 2,4 100
KevP-10 6.8.16 10174 7,2 210 4 2,3 7800 600 2,3 97
KevP-10 7.8.16 1922
KevP-10 8.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 9.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 10.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 11.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 12.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 13.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 14.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 15.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 16.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 17.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 18.8.16 ei näytettä 0
KevP-10 19.8.16 ei näytettä 0 7,5 220 9 5,7 13000 730 4,6 400
KevP-10 20.8.16 3848 8 220 8 5,5 12000 840 3,3 290
KevP-10 21.8.16 kaivosta 6568 8,5 210 0,63 4,8 2,8 6,4 11 10 11000 220 8900 1800 <2,0 250 760 <5,0 61 0,58 2 65 <0,20 <20 68 <0,030 35000 120000 3,8 1 1,9 <0,50 96000 85 6,3 110000 120 240 230000 8 <5,0 <1,0 2,8 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 22.8.16 7316 8 210 2,2 <2,0 10000 730 2,4 120
KevP-10 23.8.16 8107 8 210 5,2 3,6 10000 1000 2,4 150
KevP-10 24.8.16 9844 7,1 210 3,5 2 10000 690 2,7 200
KevP-10 25.8.16 10373 7,2 220 2,8 <2,0 11000 710 1,2 100
KevP-10 26.8.16 9808 8,3 220 3 2 11000 720 1,6 52
KevP-10 27.8.16 6105 8,6 210 5,6 4 12000 720 2,2 60
KevP-10 28.8.16 3742 8,6 210 5,2 3,8 11000 700 2,3 75
KevP-10 29.8.16 9638 8,7 200 5,3 3,8 11000 680 1,5 67
KevP-10 30.8.16 8500 8,7 190 9,6 6,8 11000 670 1,7 100
KevP-10 31.8.16 7529 8,2 190 7,2 4,2 9900 660 1,8 120
KevP-10 1.9.16 8654 8,3 190 11 7 9600 640 2,6 130
KevP-10 2.9.16 9215 8,5 190 7 4,8 9500 630 2,5 100
KevP-10 3.9.16 8560 8,3 190 2,5 <2,0 9400 630 1,6 67
KevP-10 4.9.16 9321 8,3 180 3,2 <2,0 9500 720 1,8 64
KevP-10 5.9.16 9199 8 190 <2,0 <2,0 10000 640 <1,0 75
KevP-10 6.9.16 ei näytettä 9446
KevP-10 7.9.16 ei näytettä 1435
KevP-10 8.9.16 0 7,3 210 4,2 3,2 10000 570 2,1 200
KevP-10 9.9.16 1785 8,1 200 2,6 <2,0 11000 1300 1,1 83
KevP-10 10.9.16 9300 8,5 200 3 2,2 10000 660 1,3 130
KevP-10 11.9.16 ei näytettä 9198
KevP-10 12.9.16 2569
KevP-10 13.9.16 3663 7,9 200 <2,0 <2,0 10000 660 2,8 120
KevP-10 14.9.16 10293 8 190 3,2 <2,0 10000 570 2,3 200
KevP-10 15.9.16 7269 7,4 190 2 <2,0 10000 830 2,1 150
KevP-10 16.9.16 7613 8,9 200 8,2 5,2 10000 700 3,7 190
KevP-10 17.9.16 4301 8,9 190 3,2 2 10000 880 3 140
KevP-10 18.9.16 8527 8,6 190 4,4 3 10000 810 2,5 180
KevP-10 19.9.16 7846 7,8 200 3,4 2,3 10000 810 3,2 190
KevP-10 20.9.16 8230 7,8 190 4 2,9 10000 800 2,5 230
KevP-10 21.9.16 ei näytettä 1394
KevP-10 22.9.16 11371 7,7 210 <2,0 <2,0 10000 650 3 260
KevP-10 23.9.16 ei näytettä 9497
KevP-10 24.9.16 ei näytettä 8272
KevP-10 25.9.16 ei näytettä 9378
KevP-10 26.9.16 ei näytettä 11970
KevP-10 27.9.16 11991 8,1 190 3,2 2 10000 620 1,2 110
KevP-10 28.9.16 11999 7,9 210 0,7 3,6 2,4 13 10 9,7 10000 340 7900 1900 <2,0 240 600 14 65 0,52 1,9 75 <0,20 <20 64 0,041 38000 120000 4,1 2,6 1,7 <0,50 89000 84 7 110000 180 160 200000 6,4 <5,0 <1,0 4,3 <1,0
KevP-10 29.9.16 11999 8 190 4,4 2,8 9800 600 2,3 250
KevP-10 30.9.16 11059 8,3 180 3,8 2,7 9600 600 2,5 270
KevP-10 1.10.16 10800 8,5 190 2,7 <2,0 11000 620 1,9 150
KevP-10 2.10.16 11651 8,3 190 2,4 <2,0 11000 620 1,6 99
KevP-10 3.10.16 11999 7,9 190 0,43 4 3,4 12 9 9 10000 230 8100 1800 <2,0 230 620 19 96 <0,50 1,2 72 <0,20 <20 62 <0,030 38000 150000 3,2 1,1 1,5 <0,50 83000 56 6,3 110000 91 140 210000 6,5 <5,0 <1,0 5,9 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 4.10.16 9908 8,5 190 2,2 <2,0 11000 640 1 58
KevP-10 5.10.16 13091 7,7 200 <2,0 <2,0 10000 650 <1,0 70
KevP-10 6.10.16 13200 8,2 200 2,1 <2,0 10000 640 9,9 150
KevP-10 7.10.16 13200 8,8 200 10 7,6 10000 640 <1,0 130
KevP-10 8.10.16 13200 8,7 200 8,2 6,8 11000 660 1,8 180
KevP-10 9.10.16 13201 8,7 210 6,8 5,6 11000 670 1,3 150
KevP-10 10.10.16 13198 8,8 200 7,7 6,3 11000 650 1,1 160
KevP-10 11.10.16 13198 8,7 200 6,8 5,4 11000 650 1,5 140
KevP-10 12.10.16 8641 9,1 200 20 16 11000 620 5,6 160
KevP-10 13.10.16 14563 8,5 210 <2,0 <2,0 12000 630 2,7 210
KevP-10 14.10.16 13201
KevP-10 15.10.16 ei näytettä 74
KevP-10 16.10.16 ei näytettä 0
KevP-10 17.10.16 ei näytettä 0
KevP-10 18.10.16 ei näytettä 0
KevP-10 19.10.16 ei näytettä 0
KevP-10 20.10.16 ei näytettä 0
KevP-10 21.10.16 ei näytettä 0
KevP-10 22.10.16 ei näytettä 0
KevP-10 23.10.16 ei näytettä 11446
KevP-10 24.10.16 ei näytettä 13200
KevP-10 25.10.16 13199 7,8 210 2,2 <2,0 11000 580 <1,0 98
KevP-10 26.10.16 13201 8,1 190 2 <2,0 11000 610 <1,0 85
KevP-10 27.10.16 13200 7,9 210 <2,0 <2,0 12000 710 <1,0 93
KevP-10 28.10.16 13199 7,9 220 2,2 <2,0 9,5 11000 230 9100 960 270 710 54 <0,50 1,4 80 <0,20 <20 64 <0,030 40000 150000 3,3 1,1 <1,0 <0,50 88000 51 6,2 120000 99 130 240000 6,8 <5,0 <1,0 2,9 <1,0
KevP-10 29.10.16 13750 8,5 220 3,9 2,3 12000 720 <1,0 140
KevP-10 30.10.16 13200 9,2 220 10 7,6 12000 710 1,1 170
KevP-10 31.10.16 13199 9,3 230 14 10 12000 750 1,4 260
KevP-10 1.11.16 13200 9,4 220 17 13 12000 740 <1,0 220
KevP-10 2.11.16 5398 8,1 230 <2,0 <2,0 12000 760 <1,0 88
KevP-10 3.11.16 5766 7,4 230 <2,0 <2,0 12000 740 <1,0 71
KevP-10 4.11.16 ei näytettä 8290
KevP-10 5.11.16 ei näytettä 8398
KevP-10 6.11.16 8397 7,2 230 3,1 2,4 13000 770 <1,0 270
KevP-10 7.11.16 8399 7,6 220 0,62 2,4 <2,0 20 12 12 12000 270 10000 650 <2,0 310 730 31 46 <0,50 3 77 <0,20 <20 79 <0,030 42000 140000 8,5 <1,0 1,2 <0,50 110000 160 7,5 150000 310 240 290000 8,3 <5,0 <1,0 3,4 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 8.11.16 8399 7,4 230 <2,0 <2,0 12000 680 <1,0 220
KevP-10 9.11.16 8400 7,4 230 <2,0 <2,0 12000 690 <1,0 190
KevP-10 10.11.16 7659 7,2 240 <2,0 <2,0 11000 670 1,3 110
KevP-10 11.11.16 7200 7 240 <2,0 <2,0 11000 680 1,1 77
KevP-10 12.11.16 7200 7,3 250 <2,0 <2,0 14000 760 <1,0 230
KevP-10 13.11.16 7195 7,6 280 <2,0 <2,0 20000 950 1,5 550
KevP-10 14.11.16 6699 7,4 280 <2,0 <2,0 22000 1000 1,1 320
KevP-10 15.11.16 5999 7,1 290 <2,0 <2,0 22000 980 <1,0 280
KevP-10 16.11.16 5999
KevP-10 17.11.16 6000 6,9 270 17 14 18000 840 <1,0 110



HavaintopaikkaPvm Virtaama pH Sähkön- Alkaliteetti KiintoaineKiintoaineen CODMnOrgaanisen hiilenLiuonnut Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium-Fosfaatti- Kloridi Sulfaatti Tiosulfaatti Alumiini Antimoni Arseeni Barium Beryllium Boori Elohopea Fosfori Kadmium Kadmium Kalium Kalsium Koboltti Kromi Kupari Lyijy MagnesiumMangaani Molybdeeni Natrium Nikkeli Nikkeli Rauta Rikki Seleeni Sinkki Tina Titaani Vanadiini Öljyhiilivety-Keskitisleet Raskaat
johtavuus hehkutusjäännös kokonaismääräorgaaninen hiili typpi typpi typpi typpi fosfori Cl SO4 Al Sb As Ba Be B Hg P Cd Cd K Ca Co  Cr Cu Pb Mg Mn Mo Na Ni Ni Fe S Se Zn Sn Ti V jakeet C10-C21 öljyjakeet

TOC DOC liukoinen liukoinen liukoinen C10-C40 C21-C40
m³ mS/m mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l

KevP-10 18.11.16 6000 7 250 5,2 4,2 15000 780 1,6 170
KevP-10 19.11.16 6000 7 250 <2,0 <2,0 14000 760 <1,0 120
KevP-10 20.11.16 5999 7,1 250 <2,0 <2,0 13000 690 <1,0 140
KevP-10 21.11.16 5999 6,9 250 <2,0 <2,0 11000 740 <1,0 200
KevP-10 22.11.16 5999 7,4 250 <2,0 <2,0 11000 700 <1,0 250
KevP-10 23.11.16 3047 7,6 240 <2,0 <2,0 11000 680 <1,0 200
KevP-10 24.11.16 6000 7,2 250 8,2 6,5 9600 620 <1,0 260
KevP-10 25.11.16 5996 7 240 3,3 2,4 8800 640 <1,0 220
KevP-10 26.11.16 6001 7,2 240 <2,0 <2,0 8500 580 <1,0 150
KevP-10 27.11.16 6000 7,2 240 <2,0 <2,0 8000 600 2,5 130
KevP-10 28.11.16 6001 7,7 230 <2,0 <2,0 7600 610 <1,0 110
KevP-10 29.11.16 6000 8 240 <2,0 <2,0 7400 580 <1,0 88
KevP-10 30.11.16 5999 8,1 230 <2,0 <2,0 7300 590 <1,0 89
KevP-10 1.12.16 5999 7,7 230 <2,0 <2,0 7300 580 <1,0 74
KevP-10 2.12.16 6000 7,9 240 <2,0 <2,0 7200 580 <1,0 68
KevP-10 3.12.16 5999 7,9 240 <2,0 <2,0 7100 580 <1,0 63
KevP-10 4.12.16 5999 7,7 240 <2,0 <2,0 7100 580 <1,0 69
KevP-10 5.12.16 kuukausinäyte 5999 8,1 240 0,4 <2,0 <2,0 29 16 16 7000 230 4100 2100 <2,0 370 570 50 13 <0,50 4,3 72 <0,20 <20 100 <0,030 48000 140000 1,7 <1,0 <1,0 <0,50 79000 29 8,8 180000 48 63 290000 4,6 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 6.12.16 5999 7,8 240 <2,0 <2,0 7100 570 <1,0 52
KevP-10 7.12.16 6000 7,6 230 <2,0 <2,0 7100 580 <1,0 53
KevP-10 8.12.16 5999 7,3 230 <2,0 <2,0 7000 590 <1,0 45
KevP-10 9.12.16 6000 7,3 240 <2,0 <2,0 6700 590 <1,0 41
KevP-10 10.12.16 6000 7,4 240 <2,0 <2,0 6700 590 <1,0 38
KevP-10 11.12.16 6000 7,5 230 <2,0 <2,0 6600 590 <1,0 36
KevP-10 12.12.16 5999 7,5 230 <2,0 <2,0 6500 590 <1,0 31
KevP-10 13.12.16 6000 7 220 <2,0 <2,0 6500 580 <1,0 33
KevP-10 14.12.16 6000 7,4 230 <2,0 <2,0 6700 580 <1,0 32
KevP-10 15.12.16 6000 7,5 230 <2,0 <2,0 6600 540 <1,0 30
KevP-10 16.12.16 6000 7,3 230 <2,0 <2,0 6800 560 <1,0 29
KevP-10 17.12.16 5999 7,6 240 <2,0 <2,0 6800 560 <1,0 28
KevP-10 18.12.16 5999 7,4 240 <2,0 <2,0 7000 550 <1,0 27
KevP-10 19.12.16 5999 7,2 240 <2,0 <2,0 7000 590 <1,0 25
KevP-10 20.12.16 5999 7,8 240 <2,0 <2,0 7200 600 <1,0 23
KevP-10 21.12.16 6000 7,3 230 <2,0 <2,0 7000 610 <1,0 23
kevP-10 22.12.16 5999 7,2 230 <2,0 <2,0 6700 590 <1,0 22
KevP-10 23.12.16 5996 7,5 250 <2,0 <2,0 6900 590 <1,0 24
KevP-10 24.12.16 5999 7,5 240 <2,0 <2,0 7100 580 <1,0 32
KevP-10 25.12.16 5999 7,5 240 <2,0 <2,0 7100 570 <1,0 44
KevP-10 26.12.16 5982 7,9 250 2,4 <2,0 6900 570 <1,0 46
KevP-10 27.12.16 4800 8 240 <2,0 <2,0 7100 600 <1,0 40
KevP-10 28.12.16 4799 7,7 250 <2,0 <2,0 7000 620 <1,0 28
KevP-10 29.12.16 4800 7,7 240 2,4 <2,0 6600 610 <1,0 25
KevP-10 30.12.16 4801 7,4 230 <2,0 <2,0 6500 610 <1,0 28
KevP-10 31.12.16 4800 7,3 240 2,2 <2,0 6400 620 <1,0 26
KevP-10 min 0,0 6,6 100 0,3 <2 <2 6,4 8,3 8,1 5500 130 3600 620 <2,0 110 130 <5,0 11 <0,5 1,1 37 <0,2 <20 <0,02 38 <0,03 <0,03 19000 81000 0,7 <1,0 <1 <0,5 40000 5 3,5 62000 5,0 0 57 120000 3,0 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 maks 14563 9,4 290 2,6 21 16 41,0 25,0 24,0 22000 380 12000 2200 3,2 420 1300 65 160 0,7 4,3 83 <0,2 <20 0,03 150 0,041 <0,03 53000 180000 8,5 2,6 9,9 <0,5 130000 160 13,0 200000 550 0 240 440000 9,1 9 <1,0 5,9 1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-10 ka 6008,5 7,8 214 0,7 3,1 2,3 22,8 14,4 14,6 9256 260 6915 1454 <2,0 305 581 37 56 <0,5 2,0 68 <0,2 <20 <0,02 87 <0,03 <0,03 40154 134692 3,4 <1,0 1,0 <0,5 77846 61 8,1 136308 94 #DIV/0! 134 239231 5,6 <5,0 <1,0 2 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05

*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa.
** taulukossa ei ole esitetty 28.10.16 tehdyn laajan alkuainemäärityksen kaikkien parametrien tuloksia



KITISEEN PUMPATTAVAT VEDET
HavaintopaikkaPvm Lämpötila pH Sähkön- Alkaliteetti Happi KiintoaineKiintoaineenKiintoaineen CODMnOrgaanisen hiilenLiuonnut Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Fosfaatti- Kloridi Sulfaatti Tiosulfaatti Alumiini Antimoni Arseeni Barium Beryllium Boori Elohopea Fosfori Kadmium Kadmium Kalium Kalsium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Magnesium Mangaani Molybdeeni Natrium Nikkeli Rauta Rikki Seleeni Sinkki Tina Titaani Vanadiini Öljyhiilivety-Keskitisleet Raskaat Toksisuus,Toksisuus,Toksisuus,

johtavuus pitoisuus hehkutus- hehkutus- kokonaismääräorgaaninen hiili typpi typpi typpi typpi fosfori Cl SO4 Al Sb As Ba Be B Hg P Cd Cd K Ca Co  Cr Cu Pb Mg Mn Mo Na Ni Fe S Se Zn Sn Ti V jakeet C10-C21 öljyjakeet levätesti vesikirpputestivalobakteeritesti
jäännös häviö TOC DOC liuk liuk C10-C40 C21-C40

mS/m mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l
Pintavalutuskentältä Kitiseen pumpattavat vedet KevP-11
KevP-11 ka 2012 3,2 7,4 38 1,8 8,7 5,7 <2 2 076 12 1536 132 2,5 11 79 <5 9,6 <0,5 <1 10 <0,2 <20 14 <0,1 4885 26147 0,6 1,8 2,9 <0,5 28688 494 <1 5624 21 688 25000 <1 <5 <1 1,6 <1
KevP11 ka 2013 7,2 7,5 92 1,6 8,8 1,8 1,4 7,5 7,1 1520 10 991 213 2 108 210 <5 12,4 0,3 0,9 34 <0,2 <20 45 <0,1 13415 57763 1,0 0,6 2,1 <0,5 34862 267 0,7 55995 25 336 87000 0,93 <5 <1 1,9 <1 <0,05 <0,05 <0,05
KevP11 ka 2014 6,4 7,2 150 1,0 8,5 2,6 <2 5,0 9,0 8,6 1690 32 692 632 <2 251 295 <5 <10 <0,5 <1 52 <0,2 <20 77 <0,03 28327 82808 2,2 <1 1,1 <0,5 37673 452 1 128115 34 392 103000 1,0 <5 <1 1,2 <1 <0,05 <0,05 <0,05
KevP11 ka 2015 5,8 7,0 158 0,7 6,2 3,6 2,1 7,6 10,3 10,1 2378 156 927 898 <2,0 241 380 <5,0 12 <0,5 <1,0 57 <0,2 <20 72 <0,03 30696 102392 5,0 <1,0 <1,0 <0,5 44039 569 1 119039 55 1052 136417 1,7 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-11 4.1.16 1 6,7 220 0,38 <2,0 <2,0 6,9 13 13 6600 720 3800 1500 <2,0 280 690 <5,0 11 <0,50 <1,0 68 <0,20 <20 97 <0,030 40000 120000 8,5 <1,0 <1,0 <0,50 91000 500 4,1 140000 120 610 220000 3,9 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 11.1.16 6,4 200 0,43 2 <2,0 <2,0 7,8 13 13 2900 260 690 1500 <2,0 310 580 <5,0 <0,50 100 39000 130000 <1,0 72000 640 150000 73 1300
KevP-11 18.1.16 1,2 6,5 210 0,5 5,4 4,4 <2,0 9,3 14 13 3200 330 720 1400 <2,0 320 600 6,3 <0,50 130 40000 130000 1,6 84000 910 160000 72 2500
KevP-11 25.1.16 1,2 6,3 210 0,44 3,8 <2,0 2 9,3 13 13 3100 390 900 1900 <2,0 320 580 <5,0 <0,50 130 38000 160000 <1,0 70000 710 150000 47 2800
KevP-11 1.2.16 0,5 6,7 200 0,43 6 3,8 2,2 6,8 12 11 2800 180 55 1900 <2,0 300 540 <5,0 <0,50 110 33000 110000 <1,0 59000 600 130000 41 3400
KevP-11 10.2.16 1,6 6,7 200 0,39 7,3 4 6,9 12 12 2700 81 60 2200 2,2 300 520 <5,0 39 <0,50 1,4 57 <0,20 <20 93 <0,030 36000 120000 5 1,5 <1,0 <0,50 54000 600 5,5 130000 43 4300 160000 1,3 <5,0 <1,0 3,4 <1,0 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 15.2.16 1,3 6,6 190 0,55 7,2 4,4 2,8 8,9 13 12 2600 97 78 2000 2 300 510 <5,0 <0,50 100 42000 140000 <1,0 67000 510 170000 37 4300
KevP-11 22.2.16 0,7 6,6 200 0,5 5,7 3,2 2,4 8 12 12 2700 90 110 2200 2,6 310 530 <5,0 <0,50 90 41000 120000 <1,0 58000 450 120000 36 4300
KevP-11 29.2.16 0 6,7 190 0,54 5,4 2,3 3,1 9,5 13 12 2600 71 180 2200 <2,0 290 500 7,8 <0,50 92 39000 110000 <1,0 55000 440 120000 37 4100
KevP-11 7.3.16 1,4 6,7 210 0,42 5 3,5 5,5 12 11 6100 1300 2200 2300 <2,0 290 670 <5,0 <10 <0,50 1,3 61 <0,20 <20 0,059 95 <0,030 <0,030 41000 130000 4,7 <1,0 <1,0 <0,50 91000 380 5,6 130000 59 2000 220000 3,6 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 14.3.16 0,7 6,7 210 0,37 3,2 <2,0 <2,0 5,5 12 11 6200 1500 1700 2500 <2,0 290 690 <5,0 <0,50 110 40000 140000 <1,0 88000 350 130000 67 1500
KevP-11 21.3.16 0,2 6,6 220 0,36 2,2 <2,0 <2,0 9,5 12 12 5900 900 2100 2700 <2,0 320 680 <5,0 <0,50 110 44000 140000 <1,0 85000 300 140000 59 1700
KevP-11 29.3.16 0,7 6,6 210 0,34 3,6 <2,0 3,2 5,9 11 11 4500 800 1100 2400 <2,0 290 630 <5,0 <0,50 100 39000 130000 <1,0 76000 330 120000 50 2200
KevP-11 4.4.16 1,7 6,7 190 0,43 6 3 4,5 10 9,7 3700 770 640 1900 <2,0 260 580 <5,0 26 <0,50 1,4 52 <0,20 <20 0,11 89 <0,030 <0,030 33000 120000 3,9 <1,0 <1,0 <0,50 73000 300 5,9 120000 49 2000 180000 2,1 6,8 <1,0 2 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 11.4.16 2,2 7 140 0,55 5 <2,0 3 5,6 8,9 8 1800 28 150 1200 <2,0 190 370 <5,0 <0,50 70 26000 87000 1,8 48000 390 84000 62 1400
KevP-11 19.4.16 3,5 6,7 130 0,43 8,3 6,1 2,2 5,5 8,4 8,1 1700 52 200 1100 2,4 160 240 <5,0 <0,50 65 25000 75000 1,5 43000 320 86000 51 1000
KevP-11 25.4.16 3,9 7,1 140 0,46 7,2 4 3,2 5,5 9,4 8,7 2300 160 340 1500 <2,0 170 260 <5,0 <0,50 90 24000 74000 2 43000 310 87000 73 1200
KevP-11 4.5.16 6,5 7 98 0,52 3 <2,0 5,4 7 7 2100 140 530 1100 2,5 130 290 <5,0 62 <0,50 1 39 <0,20 <20 <0,020 50 <0,030 <0,030 18000 65000 4,8 1,4 2,9 <0,50 34000 340 3,1 57000 61 2000 85000 1,3 <5,0 <1,0 3,2 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 9.5.16 8,1 7,5 100 0,56 <2,0 <2,0 <2,0 4,2 6,7 6,1 2900 180 1400 970 <2,0 120 300 <5,0 <0,50 41 16000 64000 1,6 38000 170 51000 59 320
KevP-11 17.5.16 10,7 7,6 99 0,66 <2,0 <2,0 <2,0 3,6 4,9 4,7 3800 120 2100 1200 2,1 78 190 <5,0 <0,50 34 14000 59000 1,2 39000 85 43000 50 210
KevP-11 24.5.16 11,3 7,3 110 0,68 2,2 <2,0 <2,0 3,6 4,3 4,3 3700 76 2100 1300 <2,0 120 330 <5,0 <0,50 41 18000 69000 1,1 46000 79 54000 57 220
KevP-11 30.5.16 15,5 7,6 130 0,84 2,2 <2,0 <2,0 3,4 4,2 4 3000 43 1600 1100 <2,0 120 260 <5,0 <0,50 51 21000 76000 <1,0 56000 92 69000 53 250
KevP-11 6.6.16 9,1 7 150 0,52 <2,0 <2,0 2,6 4 3,9 2500 150 1200 890 <2,0 190 400 <5,0 <10 <0,50 <1,0 50 <0,20 <20 <0,020 64 <0,030 <0,030 25000 89000 1,1 <1,0 <1,0 <0,50 51000 83 2,6 87000 45 200 140000 1,4 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 13.6.16 12,9 7,1 150 0,51 25 22 3 5,6 5,9 5,6 3500 180 1700 980 <2,0 230 420 5,1 <0,50 69 26000 94000 <1,0 53000 74 90000 42 200
KevP-11 20.6.16 12,4 7,4 140 0,7 <2,0 <2,0 <2,0 4,2 6,3 5,2 2200 51 860 820 <2,0 190 400 <5,0 <0,50 77 24000 76000 <1,0 55000 100 86000 46 220
KevP-11 27.6.16 17,5 7,2 160 0,69 4,4 2 2,4 3,6 5,8 5,7 3100 100 1400 1400 <2,0 240 590 <5,0 <0,50 60 27000 93000 <1,0 53000 110 85000 45 220
KevP-11 4.7.16 15,5 7,4 160 0,81 6,8 2,4 <2,0 2 3,9 5,3 4,6 2200 22 660 1400 <2,0 140 250 <5,0 <0,50 85 33000 110000 <1,0 67000 280 110000 44 440
KevP-11 11.7.16 17,8 7,4 160 0,78 3,6 <2,0 2,4 4,6 7,1 5,7 2900 44 700 1500 2,3 240 510 <5,0 <0,50 68 27000 100000 1,1 58000 180 96000 69 300
KevP-11 18.7.16 15,4 7,2 160 0,72 3,8 2,2 4,6 6,2 5,9 2700 54 870 1400 <2,0 240 470 <5,0 45 <0,50 <1,0 51 <0,20 <20 <0,020 69 <0,030 <0,030 30000 100000 1,5 <1,0 <1,0 <0,50 58000 200 4 100000 30 320 140000 1,8 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 27.7.16 18,3 7,2 150 0,7 2,4 <2,0 2 4,6 7 6,3 1500 16 230 690 <2,0 190 400 <5,0 <0,50 62 27000 85000 <1,0 51000 440 85000 28 420
KevP-11 4.8.16 15,6 7,6 110 1,2 3,4 <2,0 3 8,8 10 9 930 3,5 150 430 <2,0 120 250 <5,0 <0,50 50 19000 64000 1,3 47000 570 63000 22 930
KevP-11 8.8.16 16 7,5 130 1,4 2,8 <2,0 4,3 6,6 5,1 1200 2,7 130 180 <2,0 160 350 <5,0 <10 <0,50 <1,0 42 <0,20 <20 <0,020 50 <0,030 <0,030 23000 78000 1,5 <1,0 <1,0 <0,50 56000 380 3 76000 24 580 100000 <1,0 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 15.8.16 11,1 7,5 88 1,7 3,2 <2,0 2 6 7 7 1100 8,6 400 420 <2,0 79 140 <5,0 <0,50 42 12000 56000 <1,0 51000 280 44000 22 740
KevP-11 22.8.16 13,4 7,3 160 1,1 <2,0 <2,0 <2,0 3,6 5,5 5 4500 110 2900 930 <2,0 180 510 <5,0 <0,50 57 26000 98000 <1,0 77000 190 85000 57 310
KevP-11 29.8.16 9,1 7,5 160 0,82 2,3 <2,0 <2,0 4,3 5,9 5,4 5900 80 4700 830 <2,0 190 520 <5,0 <0,50 53 24000 110000 <1,0 66000 93 73000 57 220
KevP-11 5.9.16 9 7,4 160 0,66 <2,0 <2,0 3,3 4,7 4,5 4700 43 3600 940 <2,0 200 570 <5,0 <10 <0,50 <1,0 51 <0,20 <20 <0,020 49 <0,030 <0,030 28000 91000 0,84 <1,0 <1,0 <0,50 69000 84 3,8 82000 55 150 160000 3 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 12.9.16 10,1 7,2 130 0,61 <2,0 <2,0 <2,0 6 6,9 6,5 3300 41 2600 490 <2,0 120 290 <5,0 <0,50 40 21000 76000 1,2 49000 70 59000 37 190
KevP-11 26.9.16 9,2 7,3 180 0,7 <2,0 <2,0 <2,0 4,8 5,3 5 6500 50 5100 1100 <2,0 190 550 <5,0 <0,50 54 30000 120000 1,3 71000 73 89000 73 160
KevP-11 4.10.16 5,3 7,3 170 0,65 6,3 2,6 3,7 5,6 4,5 6000 80 4600 1000 <2,0 190 550 <5,0 <10 <0,50 <1,0 57 <0,20 <20 <0,020 52 <0,030 <0,030 29000 110000 0,99 <1,0 <1,0 <0,50 70000 68 3,4 84000 80 140 160000 3,8 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 10.10.16 4,9 7,8 180 0,62 3 2,1 <2,0 5,9 6,1 5,8 7900 130 6000 1200 <2,0 210 590 5,6 <0,50 57 32000 140000 <1,0 78000 90 96000 110 100
KevP-11 17.10.16 1,7 7,4 120 1,4 19 16 3 2,6 3,8 3,5 2400 17 450 440 <2,0 130 350 <5,0 <0,50 44 22000 89000 1 68000 220 65000 59 320
KevP-11 25.10.16 2,4 7,4 180 0,61 <2,0 <2,0 <2,0 6,9 6,6 6,4 8200 110 6300 1400 <2,0 210 580 8,4 <0,50 56 31000 120000 <1,0 79000 56 91000 76 64
KevP-11 1.11.16 1,5 7,8 200 0,58 3,4 2,3 <2,0 7,2 6,9 6,7 8700 110 7100 1400 <2,0 240 690 9,9 <0,50 59 30000 120000 <1,0 81000 86 98000 130 97
KevP-11 8.11.16 0,3 7,2 210 0,71 <2,0 <2,0 7,5 8,9 8,8 8900 52 6600 1900 <2,0 280 660 9,6 16 <0,50 <1,0 63 <0,20 <20 <0,020 71 <0,030 <0,030 35000 120000 5,2 <1,0 <1,0 <0,50 95000 220 4,7 130000 170 160 250000 6,4 <5,0 <1,0 1 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 15.11.16 1 6,8 240 0,56 <2,0 <2,0 <2,0 6,5 8,5 8,4 15000 260 12000 360 2,8 280 920 <5,0 <0,50 70 41000 160000 <1,0 140000 340 120000 200 230
KevP-11 21.11.16 2 6,7 220 0,39 <2,0 <2,0 <2,0 5 8,7 8,6 8800 210 6300 1300 <2,0 290 740 5,1 <0,50 65 38000 140000 <1,0 100000 340 130000 140 210
KevP-11 28.11.16 -0,1 6,6 210 0,44 <2,0 <2,0 <2,0 5,1 9,3 9,3 4700 200 2600 1900 <2,0 280 600 <5,0 <0,50 81 44000 130000 <1,0 95000 320 150000 140 220
KevP-11 7.12.16 - 6,6 210 0,39 <2,0 <2,0 4,5 10 9,8 3500 270 1300 1900 <2,0 300 560 <5,0 <10 <0,50 <1,0 53 <0,20 <20 <0,020 84 <0,030 <0,030 36000 120000 6,1 <1,0 <1,0 <0,50 71000 260 3,5 130000 79 240 220000 3,4 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05 ei toksisuuttaei toksisuuttaei toksisuutta
KevP-11 12.12.16 0,1 6,4 210 0,38 <2,0 <2,0 <2,0 5,5 10 10 3300 220 960 1900 <2,0 310 580 <5,0 <0,50 85 45000 140000 <1,0 79000 310 160000 89 340
KevP-11 20.12.16 1,4 6,6 210 0,34 <2,0 <2,0 <2,0 6,2 10 10 3700 180 700 2400 <2,0 310 560 <5,0 <0,50 78 40000 120000 <1,0 67000 320 140000 78 450
KevP-11 27.12.16 0,3 6,8 210 0,41 <2,0 <2,0 <2,0 6,8 11 10 3200 160 600 1900 <2,0 330 570 <5,0 <0,50 95 47000 140000 <1,0 77000 420 160000 80 590
KevP11 min -0,1 6,3 88 0,3 6,8 <2 <2 <2 2,6 3,8 3,5 930 3 55 180 <2,0 78 140 <5,0 <10 <0,5 <1,0 39 <0,2 <20 <0,02 34 <0,03 <0,03 12000 56000 0,8 <1,0 <1,0 <0,5 34000 56 3 43000 22 64 85000 <1,0 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05
KevP11 maks 18,3 7,8 240 1,7 6,8 25,0 22,0 3,2 9,5 14,0 13,0 15000 1500 12000 2700 2,8 330 920 9,9 62,0 <0,5 1,4 68 <0,2 <20 0,1 130 <0,03 <0,03 47000 160000 8,5 1,5 2,9 <0,5 140000 910 5,9 170000 200 4300 250000 6,4 6,8 <1,0 3,4 <1,0 0,00 <0,05 <0,05
KevP11 ka 6,3 7,0 171 0,6 6,8 3,8 2,4 <1,0 5,7 8,4 8,0 4116 220 2068 1401 <2,0 226 492 <5,0 19,1 <0,5 <1,0 54 <0,2 <20 <0,02 73 <0,03 <0,03 30961 107020 3,7 <1,0 <1,0 <0,5 66706 295 4 104020 66 1027 169583 3 <5,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,05 <0,05 <0,05

*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa. Öljyhiilivedyissä ei olla laskettu keskiarvoja.
** taulukossa ei ole esitetty 8.11.16 tehdyn laajan alkuainemäärityksen kaikkien parametrien tuloksia



PINTAVALUTUSKENTÄN TAUSTAOJAT
HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Sulfaatti Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Fosfori Kalium Kalsium Magnesium Natrium Nikkeli HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Sulfaatti Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Fosfori Kalium Kalsium Magnesium Natrium Nikkeli

johtavuus SO4 typpi typpi typpi typpi P K Ca Mg Na Ni johtavuus SO4 typpi typpi typpi typpi P K Ca Mg Na Ni

mS/m mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mS/m mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
KevP-12a ka 2013 7,0 165 1,5 385 2300 34 639 910 30000 105000 42500 135000 69 KevP-12b ka 2013 7,2 155 6,2 355 1950 51 800 585 25500 98000 48500 117000 49
KevP-12a ka 2014 6,9 164 5,9 317 2460 50 882 899 33672 92761 36457 148304 50 KevP-12b ka 2014 6,9 130 10,0 264 1474 23 494 465 19651 81898 45246 92890 47
KevP-12a ka 2015 7,2 86 4,0 204 1230 20 637 280 180 12748 52680 41760 43240 32 KevP-12b ka 2015 6,8 123 7,0 318 1135 44 278 522 110 17508 83400 49360 70080 36
KevP-12a 26.4.16 7,7 51 3,3 100 940 2 490 22 25 4700 25000 30000 13000 22 KevP-12b 11.5.16 7 100 2 290 2100 21 350 900 39 15000 66000 42000 50000 40
KevP-12a 11.5.16 7,5 82 <2,0 190 2000 12 840 440 32 9300 46000 41000 31000 36 KevP-12b 14.6.16 6,9 140 2,3 280 1400 84 300 730 76 27000 99000 73000 95000 31
KevP-12a 14.6.16 6,4 170 2,4 510 3300 130 1600 2200 100 37000 120000 72000 130000 48 KevP-12b 11.7.16 6,6 150 7,5 480 1900 2,5 34 1500 78 29000 100000 57000 100000 69
KevP-12a 11.7.16 6,4 160 11 540 3600 47 650 1800 67 23000 96000 55000 84000 21 KevP-12b 8.8.16 6,8 160 17 410 1800 8,5 26 41 57 26000 93000 65000 93000 15
KevP-12a 8.8.16 7,3 77 22 170 750 <2,0 330 1300 25 7300 41000 51000 25000 21 KevP-12b 12.9.16 7,1 76 2 300 1300 22 470 610 22 11000 46000 30000 28000 26
KevP-12a 12.9.16 7,7 63 10 270 1200 7 1100 72 30 5700 32000 33000 17000 36 KevP-12b 10.10.16 6,7 79 7,2 190 2100 27 820 450 31 18000 82000 49000 52000 40
KevP-12a 10.10.16 7,5 92 <2,0 260 2400 8,3 1000 220 32 10000 61000 57000 36000 32 KevP-12b 14.11.16 6,5 190 11 590 8700 190 5800 1600 61 36000 120000 98000 110000 180
KevP-12a 14.11.16 7,3 210 <2,0 720 14000 160 11000 1100 54 28000 130000 130000 85000 180 KevP-12b 13.12.16 6,6 180 4 450 3300 110 990 1900 67 37000 110000 62000 120000 57
KevP-12a 13.12.16 7,4 130 330 330 2500 16 1800 480 55 17000 79000 73000 65000 99 KevP-12b min 6,5 76 2 190 1300 3 26 41 22 11000 46000 30000 28000 15
KevP-12a min 6,4 51 <2,0 100 750 <2,0 330 22 25 4700 25000 30000 13000 21 KevP-12b maks 7,1 190 17 590 8700 190 5800 1900 78 37000 120000 98000 120000 180
KevP-12a maks 7,7 210 330 720 14000 160 11000 2200 100 37000 130000 130000 130000 180 KevP-12b ka 6,8 134 7 374 2825 58 1099 966 54 24875 89500 59500 81000 57
KevP-12a ka 7,2 115 42 343 3410 43 2090 848 47 15778 70000 60222 54000 55
*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa.

PINTAVALUTUSKENTÄN NISKAOJAT
HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Sulfaatti Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Fosfori Kalium Kalsium Magnesium Natrium Nikkeli HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Sulfaatti Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Fosfori Kalium Kalsium Magnesium Natrium Nikkeli

johtavuus SO4 typpi typpi typpi typpi P K Ca Mg Na Ni johtavuus SO4 typpi typpi typpi typpi P K Ca Mg Na Ni

mS/m mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mS/m mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
KevP-12c ka 2013 6,9 58 15,0 100 460 <2 55 310 5100 33000 25000 32000 8,7 KevP-12d ka 2013 6,5 66 9,0 131 725 <2 245 230 8450 43000 17500 42000 28
KevP-12c ka 2014 7,1 34 14,0 48 430 <2 46 80 3354 21387 15107 13757 13,0 KevP-12d ka 2014 6,3 14 10,8 16 537 <2 32 36 1492 9790 6020 4748 26
KevP-12c ka 2015 7,2 17 4,0 19 438 <2,0 27 16 12 1756 10940 9148 4024 16,1 KevP-12d ka 2015 5,9 11 2,0 15 609 <2,0 15 6 12 817 6620 4988 3768 29
KevP-12c 26.4.16 6,9 12 8,6 24 310 <2,0 57 27 17 1900 7100 6000 1500 18 KevP-12d 26.4.16 4,8 12 3 24 520 <2,0 21 5,7 14 990 5000 4200 4200 36
KevP-12c 11.5.16 7,3 14 <2,0 7,9 290 <2,0 53 14 6,9 1800 8300 6200 1900 12 KevP-12d 11.5.16 5,8 6,5 <2,0 9,7 510 <2,0 27 <4,0 17 980 2900 2100 2000 16
KevP-12c 14.6.16 7,3 17 <2,0 27 230 <2,0 19 <4,0 13 2400 13000 12000 4000 18 KevP-12d 14.6.16 6 8,8 <2,0 12 410 <2,0 <4,0 <4,0 14 790 5000 4200 4500 28
KevP-12c 11.7.16 7,3 20 <2,0 21 430 <2,0 13 9,6 9,2 2000 15000 11000 3600 22 KevP-12d 11.7.16 5,5 8 <2,0 8 620 <2,0 <4,0 4,6 12 440 5000 3400 3200 35
KevP-12c 8.8.16 7,3 21 8,8 26 570 <2,0 19 11 9 2300 13000 12000 4200 31 KevP-12d 8.8.16 5,8 8,8 2,8 6,7 720 <2,0 4,1 150 13 590 4400 3500 3200 31
KevP-12c 12.9.16 7 14 4,3 9,4 640 <2,0 81 23 12 2400 9000 6700 1500 29 KevP-12d 12.9.16 4,8 6,7 2,5 4,3 980 <2,0 5,5 13 25 810 3800 2500 1700 19
KevP-12c 10.10.16 7,3 21 3,2 28 610 <2,0 45 59 11 2600 16000 12000 4200 43 KevP-12d 10.10.16 5,8 11 <2,0 11 510 <2,0 8,5 7,9 29 770 7400 4900 4000 24
KevP-12c 16.11.16 7,4 45 20 42 280 <2,0 26 24 18 6700 41000 30000 9200 79 KevP-12d 16.11.16 6,3 17 5 17 300 <2,0 27 9,5 11 690 11000 7200 5900 17
KevP-12c min 6,9 12 <2,0 8 230 <2,0 <4,0 <4,0 7 1800 7100 6000 1500 12 KevP-12d 13.12.16 6,1 31 <2,0 33 270 <2,0 13 13 14 1100 21000 13000 11000 17
KevP-12c maks 7,4 45 20 42 640 <2,0 81 59 18 6700 41000 30000 9200 79 KevP-12d min 4,8 7 <2,0 4 270 <2,0 <4,0 <4,0 11 440 2900 2100 1700 16
KevP-12c ka 7,2 21 6 23 420 <2,0 27 21 12 2763 15300 11988 3763 32 KevP-12d maks 6,3 31 5 33 980 <2,0 27 150 29 1100 21000 13000 11000 36
*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa. KevP-12d ka 5,7 12 2 14 538 <2,0 12 23 17 796 7278 5000 4411 25



RIKASTUSHIEKKA-ALTAAN JUURISALAOJIEN TARKKAILUPISTEET
HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Sulfaatti Kloridi Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Antimoni Fosfori Kalium Kalsium Kupari Magnesium Mangaani Natrium Nikkeli Rauta

johtavuus SO4 Cl typpi typpi typpi typpi Sb P K Ca Cu Mg Mn Na Ni Fe

mS/m mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
KevP-13a ka 2014 6,9 197 90 380 347 1757 3,3 5 1173 <0,50 150 35667 120000 14,7 46000 2433 170000 92 16800
KevP-13a ka 2015 6,8 210 53 435 265 4710 <2,0 <4,0 590 <0,50 125 50000 160000 7,2 53500 1300 150000 51 3800
KevP-13a 12.4.16 7,1 220 200 570 310 920 6,8 28 630 <0,50 130 50000 190000 35 62000 790 140000 110 4700
KevP-13a 11.5.16 6,8 230 51 410 170 1100 <2,0 <4,0 730 <0,50 140 50000 170000 7,9 60000 1400 150000 68 4100
KevP-13a 12.7.16 6,6 230 13 640 350 1300 2,9 49 800 <0,50 130 46000 160000 3,4 69000 1700 140000 64 4000
KevP-13a 8.8.16 6,6 220 66 670 370 1200 13,0 93 830 <0,50 150 49000 150000 11 77000 2000 170000 88 4600
KevP-13a 26.9.16 6,7 250 120 490 250 1400 <2,0 <4,0 1100 <0,50 160 54000 170000 65 89000 1800 150000 170 11000
KevP-13a 17.10.16 6,9 230 47 350 160 1400 78,0 20 1100 <0,50 170 67000 200000 24 94000 1600 180000 93 7700
KevP-13a 21.11.16 7 240 470 640 320 1600 3,1 <4,0 1400 <0,50 160 58000 150000 37 80000 1300 160000 83 5300
KevP-13a 20.12.16 6,7 230 620 690 340 1500 <2,0 <4,0 1500 <0,50 160 58000 150000 8,4 82000 1100 160000 55 4600
KevP-13a min 6,6 220 13 350 160 920 <2,0 20,0 630 <0,50 130,0 46000 150000 3,4 60000 790 140000 55 4000
KevP-13a maks 7,1 250 620 690 370 1600 78,0 93,0 1500 <0,50 170,0 67000 200000 65,0 94000 2000 180000 170 11000
KevP-13a ka 6,8 231 198 558 284 1303 13,4 24,8 1011 <0,50 150,0 54000 167500 24,0 76625 1461 156250 91 5750

HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Kloridi Sulfaatti Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Antimoni Fosfori Kalium Kalsium Kupari Magnesium Mangaani Natrium Nikkeli Rauta
johtavuus Cl SO4 typpi typpi typpi typpi Sb P K Ca Cu Mg Mn Na Ni Fe

mS/m mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
KevP-13a ka 2014 7,9 200 1259 340 480 1985 2 5 520 <0,50 190 46000 150000 197 73000 1600 175000 451 18800
KevP-13a ka 2015 7,1 428 240 276 458 959 4 8 501 <0,50 128 41222 167778 14 45444 1389 153333 36 3944
KevP-13b 11.5.16 7,4 200 1000 320 570 1100 <2,0 <4,0 510 <0,50 110 39000 160000 36 40000 980 130000 72 2200
KevP-13b 21.6.16 7,1 220 350 290 590 810 3 7 650 <0,50 110 40000 150000 39 47000 1200 120000 100 5000
KevP-13b 12.7.16 6,9 230 110 320 700 960 3 5 630 <0,50 110 45000 200000 12 50000 1100 140000 26 2300
KevP-13b 8.8.16 6,9 220 44 330 720 830 <2,0 6 660 <0,50 130 51000 190000 8 57000 1100 160000 19 2100
KevP-13b 26.9.16 6,9 240 42 300 680 930 <2,0 4 760 <0,50 120 50000 190000 11 57000 1300 150000 27 3300
KevP-13b 10.10.16 6,9 230 64 310 710 1200 <2,0 <4,0 1000 <0,50 150 57000 210000 56 80000 1600 160000 100 8800
KevP-13b 21.11.16 6,9 230 280 310 670 1100 <2,0 <4,0 960 <0,50 140 54000 180000 29 67000 1300 150000 54 5000
KevP-13a min 6,9 200 42 290 570 810 <2,0 <4,0 510 <0,50 110 39000 150000 8,0 40000 980 120000 19 2100
KevP-13a maks 7,4 240 1000 330 720 1200 22 42 1000 <0,50 150 57000 210000 56,0 80000 1600 160000 100 8800
KevP-13a ka 7,0 224 270 311 663 990 2 4 739 <0,50 124 48000 182857 14,0 56857 1226 144286 57 4100

HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Kloridi Sulfaatti Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Antimoni Fosfori Kalium Kalsium Kupari Magnesium Mangaani Natrium Nikkeli Rauta
johtavuus Cl SO4 typpi typpi typpi typpi Sb P K Ca Cu Mg Mn Na Ni Fe

mS/m mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
KevP-13c ka 2014 7,2 200 16 320 500 660 <2 <4 450 <0,50 150 34000 160000 1,5 38000 1500 160000 8,9 2000
KevP-13c ka 2015 7,6 200 199 283 443 2680 14 217 453 <0,50 101 49667 136667 8,2 52000 440 150000 123 2330
KevP-13c 12.4.16 7,1 250 350 430 540 1300 5,8 22 710 <0,50 150 55000 190000 14,0 74000 1200 180000 200 5000
KevP-13c 11.5.16 7 230 51 250 380 1200 <2,0 <4,0 970 <0,50 130 54000 160000 3,2 60000 1000 160000 68 2400
KevP-13c 21.6.16 7,1 240 38 400 640 1300 <2,0 <4,0 1100 <0,50 140 54000 150000 <1,0 53000 740 160000 27 2000
KevP-13c 12.7.16 7 250 25 430 670 1500 <2,0 <4,0 1200 <0,50 150 59000 180000 <1,0 62000 720 180000 19 1700
KevP-13c 8.8.16 7 250 190 340 450 1400 <2,0 4,5 240 <0,50 160 55000 140000 <1,0 58000 630 190000 25 1400
KevP-13c 12.9.16 6,9 71 2,5 59 69 550 3,1 410 26 <0,50 23 7300 54000 10,0 24000 140 23000 130 320
KevP-13c 10.10.16 6,9 240 8,4 400 600 1500 <2,0 <4,0 1400 <0,50 170 66000 180000 <1,0 62000 760 210000 25 3000
KevP-13c 21.11.16 6,9 220 3,2 380 570 1700 <2,0 <4,0 1300 <0,50 150 68000 160000 <1,0 63000 770 200000 28 4300
KevP-13c 20.12.16 6,7 240 11 400 600 1700 <2,0 <4,0 1500 <0,50 170 60000 150000 <1,0 55000 650 190000 16 3800
KevP-13c min 6,7 71 3 59 69 550 <2,0 <4,0 26 <0,50 23 7300 54000 <1,0 24000 140 23000 16 320
KevP-13c maks 7,1 250 350 430 670 1700 6 410 1500 <0,50 170 68000 190000 14 74000 1200 210000 200 5000
KevP-13c ka 7,0 221 75 343 502 1350 2 50 938 <0,50 138 53144 151556 3 56778 734 165889 60 2658
*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa.



NIKKELIPITOISEN MOREENIN LÄJITYSALUEEN SUOTOVEDET
HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Kokonais- Kloridi Sulfaatti Antimoni Kupari Mangaani Nikkeli Rauta

johtavuus typpi typpi typpi typpi fosfori Cl SO4 Sb Cu Mn Ni Fe

mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Nikkelipitoisen moreenin läjitysalueen suotovedet
KevP-14 ka 2014 6,2 6,3 360,0 790 <2 130 46 180,0 1,4 15 <0,5 14,0 48 23 1600
KevP-14 ka 2015 6,2 7,0 49,9 1150 <2 585 36 56,0 2,2 18 <0,5 21,1 39 41 2160
KevP-14 13.9.16 6,8 30,0 51,0 5200 35,0 2500 500 29 96
KevP-14 min 6,8 30,0 51,0 5200 35,0 2500 500 29 <0,5 96
KevP-14 maks 6,8 30,0 51,0 5200 35,0 2500 500 29 <0,5 96
KevP-14 ka 6,8 30,0 51,0 5200 35,0 2500 500 29 <0,5 96

ÖLJYNEROTTIMET
HavaintopaikkaPvm Öljyhiili- Öljyhiili- Öljyhiili-

vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet
 (C10-C40) (C10-C21) (C21-C40)

mg/l mg/l mg/l
KevP-15a1 ka 2014 3,37 1,21 2,16
KevP-15a1 ka 2015 10,47 3,48 7,25
KevP-15a1 7.7.16 6,3 2,5 3,8
KevP-15a1 9.8.16 0,35 0,14 0,21
KevP-15a1 26.9.16 31 9,3 21
KevP-15a1 11.10.16 32 2,9 29
KevP-15a1 25.10.16 0,78 0,16 0,62
KevP-15a1 min 0,78 0,16 0,62
KevP-15a1 maks 32,00 9,30 29,00
KevP-15a1 ka 21,26 4,12 16,87

HavaintopaikkaPvm Öljyhiili- Öljyhiili- Öljyhiili-
vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet

 (C10-C40) (C10-C21) (C21-C40)

mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
KevP-15a2 ka 2014 4,30 1,50 2,80 4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <1 <1 14 58 33 <5 <5 <5 2 0,8 <0,5 <0,5 1 35 <2
KevP-15a2 ka 2015 8,40 2,87 5,77 <0,5 1 1 1 2 0,6 5 3 8 5 0,2
KevP-15a2 7.7.16 7,2 2,5 4,7 0,2 2 5 2 <0,5 38 0,3 1 <2
KevP-15a2 9.8.16 0,6 0,23 0,37 2
KevP-15a2 26.9.16 39 14 24 <0,1 0,2 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,1 <0,5
KevP-15a2 11.10.16 37 3,8 33
KevP-15a2 25.10.16 0,24 0,07 0,16
KevP-15a2 min 0,24 0,07 0,16 0,20 2,00 0,20 0,10 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 <0,5 0,10 2,00 0,30 1,00 <0,5
KevP-15a2 maks 39,00 14,00 33,00 0,20 2,00 5,00 2,00 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 <0,5 0,10 38,00 0,30 1,00 <0,5
KevP-15a2 ka 16,81 4,12 12,45 0,20 2,00 2,60 1,05 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 <0,5 0,10 20,00 0,30 1,00 <0,5

HavaintopaikkaPvm Öljyhiili- Öljyhiili- Öljyhiili- HavaintopaikkaPvm Öljyhiili- Öljyhiili- Öljyhiili-
vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet
 (C10-C40) (C10-C21) (C21-C40)  (C10-C40) (C10-C21) (C21-C40)

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
KevP-15b1 ka 2014 0,09 <0,05 0,06 KevP-15b2 ka 2014 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-15b1 ka 2015 <0,05 <0,05 <0,05 KevP-15b2 ka 2015 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-15b1 7.7.16 0,1 0,09 <0,05 KevP-15b2 7.7.16 <0,05 <0,05 <0,05
KevP-15b1 26.9.16 0,07 <0,05 <0,05 KevP-15b2 26.9.16 0,07 <0,05 <0,05
KevP-15b1 min 0,07 <0,05 <0,05 KevP-15b2 min <0,05 <0,05 <0,05
KevP-15b1 maks 0,10 0,09 <0,05 KevP-15b2 maks 0,07 <0,05 <0,05
KevP-15b1 ka 0,09 <0,05 <0,05 KevP-15b2 ka <0,05 <0,05 <0,05

HavaintopaikkaPvm Öljyhiili- Öljyhiili- Öljyhiili-
vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet
 (C10-C40) (C10-C21) (C21-C40)

mg/l mg/l mg/l
KevP-15c1 ka 2014 9,77 1,67 7,90
KevP-15c1 ka 2015 16,45 3,77 12,65
KevP-15c1 9.8.16 16 2,6 13
KevP-15c1 26.9.16 3,1 0,52 2,6
KevP-15c1 min 3,10 0,52 2,60
KevP-15c1 maks 16,00 2,60 13,00
KevP-15c1 ka 9,55 1,56 7,80

HavaintopaikkaPvm Öljyhiili- Öljyhiili- Öljyhiili-
vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet

 (C10-C40) (C10-C21) (C21-C40)

mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
KevP-15c2 ka 2014 6,64 1,38 5,26 <5 5 <5 6 <5 15 12 12 20 10 8 28 38 14 180 72 58 570 5 5
KevP-15c2 ka 2015 27,90 2,55 40,25
KevP-15c2 9.8.16 2,2 0,62 1,6 <0,5 1 <1
KevP-15c2 26.9.16 2,3 0,4 1,9
KevP-15c2 min 2,20 0,40 1,60 <0,5 1,00 <1
KevP-15c2 maks 2,30 0,62 1,90 <0,5 1,00 <1
KevP-15c2 ka 2,25 0,51 1,75 <0,5 1,00 <1

HavaintopaikkaPvm Öljyhiili- Öljyhiili- Öljyhiili- HavaintopaikkaPvm Öljyhiili- Öljyhiili- Öljyhiili-
vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet vetyjakeet
 (C10-C40) (C10-C21) (C21-C40)  (C10-C40) (C10-C21) (C21-C40)

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
KevP-15d1 ka 2014 2500 2100 360 KevP-15d2 ka 2013 3,90 2,64 1,26
KevP-15d1 ka 2015 vuonna 2015 ei näytettä KevP-15d2 ka 2014 0,15 0,07 0,09
KevP-15d1 9.8.16 9,1 6,8 2,3 KevP-15d2 ka 2015 0,90 0,88 0,17
KevP-15d1 26.9.16 1,1 0,9 0,17 KevP-15d2 7.7.16 930 870 58
KevP-15d1 min 1,10 0,90 0,17 KevP-15d2 9.8.16 73 60 13
KevP-15d1 maks 9,10 6,80 2,30 KevP-15d2 26.9.16 1600 1300 280
KevP-15d1 ka 5,10 3,85 1,24 KevP-15d2 min 73,00 60,00 13,00

KevP-15d2 maks 1600,00 1300,00 280,00
KevP-15d2 ka 867,67 743,33 117,00

MATARAOJA ETELÄINEN HAARA
HavaintopaikkaPvm pH Sähkön- Kiintoaine Kokonais- Nitriitti- Nitraatti- Ammonium- Sulfaatti Kalium Kalsium Magnesium Natrium Nikkeli

johtavuus typpi typpi typpi typpi SO4 K Ca Mg Na Ni

mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Mataraojan eteläinen haara (tierummun länsipuoli)
KevP-103 ka 2011 7,2 21 3,2 3120 <5 3379 11,8 40 29
KevP-103 ka 2012 7,3 26 18,0 1494 20 1363 81 44 20
KevP-103 ka 2013 7,1 104 25,0 953 14 488 353 152 12891 49336 24627 61818 27
KevP-103 ka 2014 7,0 28 13,0 524 <2 51 84 41 3187 18617 12115 12289 20
KevP-103 ka 2015 7,0 22 20,0 668 <2 47 122 26 2827 17571 9459 6071 27
KevP-103 1.2.16 6,9 33 9,2 340 <2,0 33 70 61 2200 19000 16000 5900 13
KevP-103 25.4.16 7 15 6,6 390 <2,0 53 12 23 5200 20000 14000 1800 140
KevP-103 6.5.16 6,1 5,9 <2,0 480 <2,0 50 5,5 10 1200 3800 2700 1700 16
KevP-103 6.6.16 7,1 15 <2,0 260 <2,0 7,1 <4,0 14 1400 9400 6900 4500 20
KevP-103 4.7.16 7,2 15 2,0 410 <2,0 <4,0 13 14 1700 12000 9000 4600 27
KevP-103 4.8.16 6,5 11 2,4 740 <2,0 21 7,3 19 1700 8600 6300 3600 34
KevP-103 5.9.16 6,7 12 <2,0 600 <2,0 21 7,9 8,8 1400 8900 6600 3500 33
KevP-103 4.10.16 6,8 16 <2,0 540 <2,0 45 16 21 1800 11000 7400 5600 30
KevP-103 8.11.16 6,6 22 15,0 290 <2,0 47 23 23 1000 12000 8000 6700 15
KevP-103 7.12.16 6,7 26 <2,0 240 <2,0 15 20 29 1300 16000 12000 8100 19
KevP-103 min 6,1 5,9 <2 240 <2,0 <4,0 <4,0 9 1000 3800 2700 1700 13
KevP-103 maks 7,2 33 15 740 <2,0 53 70 61 5200 20000 16000 8100 140
KevP-103 ka 6,8 17 4 429 <2,0 29 18 22 1890 12070 8890 4600 35
*alle määritysrajan jääneet pitoisuudet vaihdettu puoleen määritysrajasta keskiarvon laskennassa.
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Koodi Analyysi Menetelmä Määritysraja
Mittausepävarmuus   

(ME %)

Akkredi-

tointi

RA2001 Alkaliniteetti SFS-EN ISO 9963-1 0,020 mmol/l

10 % (>0,1 mmol/l)

±0,01 mmol/l (<0,1 

mmol/l)

KYLLÄ

RA2046 Ammoniumtyppi (spektro.) SFS 3032 4 µg/l
15 % (>20 µg/l)

25 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA2034 Ammoniumtyppi (tisl.) SFS 5505 1,5 mg/l
20 % (>10 mg/l)

25 % (<10 µg/l)
KYLLÄ

RA2006 BOD7 SFS-EN 1899-2 2 mg/l 20 % KYLLÄ

RA2006 BOD7 ATU SFS-EN 1899-1 3 mg/l 20 % KYLLÄ

RA2011 CODCr SFS 5504, ISO 15705 25 mg/l
12 % (>500 mg/l)

15 % (<500 mg/l)
KYLLÄ

RA2012 CODMn SFS 3036 0,5 mgO2/l
10 % (>2 mgO2/l)

20 % (<2 mgO2/l)
KYLLÄ

RA2007 DOC SFS-EN 1484 1,0 mg/l
15 % (>2 mg/l)

35 % (<2 mg/l)
KYLLÄ

RA5002 Fekaaliset koliformiset bakteerit SFS 4088:2001 0 pmy/100ml KYLLÄ

RA2010 Fosfaattifosfori (PO4-P), kokonais- kumottu SFS 3025 2 µg/l
10 % (>50 µg/l)

15 % (<50 µg/l)
KYLLÄ

RA2010 Fosfaattifosfori (PO4-P), liuennut kumottu SFS 3025 2 µg/l
10 % (>50 µg/l)

15 % (<50 µg/l)
KYLLÄ

RA2009 Fosfori, kokonais- (Ganimede) SFS-EN ISO 6878 20 µg/l
19 % (>50 µg/l)

24 % (<50 µg/l)
KYLLÄ

RA2008 Fosfori, kokonais- (spektro.) SFS-EN ISO 6878 2 µg/l
11 % (>25 µg/l)

15 % (<25 µg/l)
KYLLÄ

RA2002 Hapen kyllästysprosentti SFS-EN 25813 2,0 % 15 % EI

RA2002 Happipitoisuus (potentiometrinen titraus) SFS-EN 25813 0,2 mg O2/l
10 % (>2 mg/l)

20 % (<2 mg/l)
KYLLÄ

RA4019 Öljyhiilivedyt (mineraaliöljyt C10-C40) mod .SFS-EN ISO 9377-2 0,05 mg/l 26 % KYLLÄ

RA2029 Kiintoaine, jätevesi (A-suodatin) SFS-EN 872 2,0 mg/l 17 % KYLLÄ

RA2029 Kiintoaine, vesistövesi (C-suodatin) SFS-EN 872 2,0 mg/l 15 % KYLLÄ

RA4016 Kiintoaineen hehkutushäviö 550 °C SFS-EN 872 + SFS 3008 2,0 mg/l 22 % EI

RA4016 Kiintoaineen hehkutusjäännös 550 °C SFS-EN 872 + SFS 3008 2,0 mg/l 22 % EI

RA2018 Kloridi SFS-EN ISO 10304-1 0,5 mg/l
10 % (>5,0 mg/l)

20 % (<5,0 mg/l)
KYLLÄ

RA2031 klorofylli SFS 5772 1 µg/l 20 % EI

RA2035 Nitraattityppi (NO3-N), FIA SFS-EN ISO 13395
jätevedet 100 µg/l

muut vedet 4,0 µg/l

20 % (>50 µg/l)

25 % (<50 µg/l)
KYLLÄ

RA2018 Nitraattityppi (NO3-N), IC SFS-EN ISO 10304-1 0,25 mg/l
15 % (>1,25 mg/l)

25 % (<1,25 mg/l)
KYLLÄ

RA2035 Nitriittityppi (NO2-N), FIA SFS-EN ISO 13395
jätevedet 100 µg/l

muut vedet 2 µg/l

11 % (>10 µg/l)

20 % (<10 µg/l)
KYLLÄ

RA2018 Nitriittityppi (NO2-N), IC SFS-EN ISO 10304-1 0,02 mg/l 25 % KYLLÄ

RA2035
Nitraatti- ja nitriittitypen summa

(NO2-N + NO3-N), FIA
SFS-EN ISO 13395

jätevedet 100 µg/l

muut vedet 4,0 µg/l

20 % (>50 µg/l)

25 % (<50 µg/l)
KYLLÄ

RA2000 pH ISO 10523, SFS 3021 ± 0,2 yks. 3 % KYLLÄ

RA2077 Redox-potentiaali Sis. Men. - 25 % EI

RA2024 sameus SFS-EN ISO 7027 0,20 FTU
10 % (>10 FTU)

15 % (<10 FTU)
KYLLÄ

RA2018 Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1 0,5 mg/l
15 % (>20 mg/l)

25 % (<20 mg/l)
KYLLÄ

RA2013 sähkönjohtavuus SFS-EN 27888 0,1 mS/m
5 % (>4 mS/m)

10 % (<4 mS/m)
KYLLÄ

RA2018 Tiosulfaatti SFS-EN ISO 10304-3:1998 5 mg/l 20 % KYLLÄ

RA2007 TOC SFS-EN 1484
1,0 mg/l (tarvittaessa 

0,5 mg/l)

55 % (0,5-1,0 mg/l)

24 % (1,0-2,0 mg/l)

13 % (>2,0 mg/l)

KYLLÄ

RA5217 Toksisuus, levätesti

Inhibitiotesti (OECD 201 ja SFS-

EN ISO 8692), Selenastrum 

capricornutum

EI

RA5218 Toksisuus, valobakteeritesti ISO 11348-3, Vibrio fischeri EI

RA5216 Toksisuus, vesikirpputesti 
Akuutti toksisuus (OECD 202 ja 

ISO 6341 mod.), Daphnia magna
EI

RA2004 Typpi, kokonais-, FIA SFS-EN ISO 11905-1 50 µg/l

25 % (50-70 µg/l)

15 % (70-250 µg/l)

12 % (>250 µg/l)

KYLLÄ

RA2087 Typpi, kokonais-N, Gallery ISO 15923-1, Epa Method 353.1 50 µg/l
15 %  (>70 µg/l)           

15-20 % (50–70 µg/l)
KYLLÄ

RA2085 Typpi, kokonais-N, CFA SFS-EN ISO 11905-2 50 µg/l
10 µg/l  (50–70 µg/l)

15 %  (>70 µg/l)
KYLLÄ

RA2003 Typpi, kokonais-N, Ganimede-N Mod. SFS-EN ISO 11905-1 100 µg/l
22 % (>500 µg/l)

30 % (<500 µg/l)
KYLLÄ

RA2021 Typpi, kokonais-N, Kjeldahl SFS 5505 2,0 mg/l
15 % (>5 mg/l)

25 % (<5 mg/l)
KYLLÄ

RA2014 Väriluku SFS-EN ISO 7887 5 mg/l Pt 20 % KYLLÄ
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Koodi Analyysi Menetelmä Määritysraja
Mittausepävarmuus   

(ME %)

Akkredi-

tointi

Ramboll Analytics T039: Menetelmät ja mittausepävarmuudet

Boliden Kevitsa Mining Oy

Alkuaineet

RA3000 Alumiini, ICP-MS SFS-EN ISO 17294-2 10 µg/l
15 % (>20 µg/l)

19 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Antimoni SFS-EN ISO 17294-2 0,5 µg/l

15 % (>20 µg/l)                              

17 % (2-20 µg/l)

19 % (<2 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Arseeni SFS-EN ISO 17294-2 1 µg/l

15 % (>20 µg/l)

17 % (2-20 µg/l)                                              

19 % (<2 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Barium SFS-EN ISO 17294-2 1 µg/l
15 % (>20 µg/l)

19 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Beryllium SFS-EN ISO 17294-2 0,2 µg/l

15 % (>2 µg/l)

17 % (1-2 µg/l)                               

25 % (<1 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Boori SFS-EN ISO 17294-2 20 µg/l
16 % (>200 µg/l)

19 % (<200 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Bromi SFS-EN ISO 17294-2 10 µg/l 25 % EI

RA3000 Elohopea SFS-EN ISO 17294-2 0,02 µg/l

15 % (>1 µg/l)

25 % (0,05-1 µg/l)                          

40 % (>0,02 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Fosfori, ICP-MS SFS-EN ISO 17294-2 2 µg/l
15 % (>10 µg/l)

±1,5 (<10 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Fosfori, ICP-MS (jätevesi)
SFS-EN ISO 17294-2, SFS-EN ISO 

15587 (1-2)
20 µg/l

15 % (>10 µg/l)

±1,5 (<10 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Kadmium SFS-EN ISO 17294-2 0,03 µg/l

15 % (>2 µg/l)                                         

17 % (1-2 µg/l)

25 % (0,2-1 µg/l)                                

30 % (>0,03 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Kalium SFS-EN ISO 17294-2 100 µg/l

15 % (>4000 µg/l)                          

17 % (400-4000 µg/l)

19 % (<400 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Kalsium SFS-EN ISO 17294-2 100 µg/l

15 % (>4000 µg/l)                         

17 % (400-4000 µg/l)

19 % (<400 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Kromi SFS-EN ISO 17294-2 1 µg/l
15 % (>20 µg/l)

19 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Kupari SFS-EN ISO 17294-2 1 µg/l
16 % (>20 µg/l)

20 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Lyijy SFS-EN ISO 17294-2 0,5 µg/l

15 % (>20 µg/l)

17 % (1-20 µg/l)                                   

19 % (<1 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Magnesium SFS-EN ISO 17294-2 50 µg/l
16 % (>4 mg/l)

19 % (<4 mg/l)
KYLLÄ

RA3000 Mangaani SFS-EN ISO 17294-2 2 µg/l
15 % (>20 µg/l)

18 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Molybdeeni SFS-EN ISO 17294-2 1 µg/l
15 % (>20 µg/l)

17 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Natrium SFS-EN ISO 17294-2 100 µg/l

15 % (>4000 µg/l)                           

17 % (400-4000 µg/l)

19 % (<400 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Nikkeli SFS-EN ISO 17294-2 1 µg/l
15 % (>20 µg/l)

18 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Rauta SFS-EN ISO 17294-2 10 µg/l
17 % (>200 µg/l)

20 % (>10 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Rikki SFS-EN ISO 17294-2 500 µg/l 25 % EI

RA3000 Seleeni SFS-EN ISO 17294-2 1 µg/l

15 % (>200 µg/l)                           

17 % (20-200 µg/l)

19 % (<20 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Sinkki SFS-EN ISO 17294-2 5 µg/l

16 % (>200 µg/l)

19 % (20-200 µg/l)                        

25 % (>5 µg/l)

KYLLÄ

RA3000 Tina SFS-EN ISO 17294-2 0,5 µg/l
15 % (>20 µg/l)

17 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA3000 Titaani SFS-EN ISO 17294-2 1 µg/l
15 % (>20 µg/l)

19 % (<20 µg/l)
EI

RA3000 Vanadiini SFS-EN ISO 17294-2 1 µg/l
15 % (>20 µg/l)

19 % (<20 µg/l)
KYLLÄ

RA3004 Kokonaiskovuus
sisäinen menetelmä (SFS 3003, 

muunneltu)
0,005 mmol/l

15 % (>0,27 mmol/l)                  

17 % (0,027-0,27 mmol/l)

19 % (>0,005 mmol/l)

KYLLÄ
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Liite 5. Sisäinen päästötarkkailu - kokonaisepävarmuuden arviointi

Määritysrajan alittavat tulokset muutettu erotuksen laskennassa vastaamaan määritysrajaa

Mittausepävarmuudet

Sähkön-

johtavuus
Kloridi (Cl)

Sulfaatti 

(SO4)
Nikkeli (Ni)

5 % (>4 

mS/m)

10 % (>5,0 

mg/l)

15 % (>20 

mg/l)

16 % (> 20 

µg/l)

10 % (<4 

mS/m)

20 % (<5,0 

mg/l)

 25 % (<20 

mg/l)

19 % (<20 

µg/l)

Sähkön-

johtavuus
Kloridi (Cl)

Sulfaatti 

(SO4)
Nikkeli (Ni)

Sähkön-

johtavuus
Kloridi (Cl)

Sulfaatti 

(SO4)
Nikkeli (Ni)

Sähkön-

johtavuus
Kloridi (Cl)

Sulfaatti 

(SO4)
Nikkeli (Ni)

paikka Ottopäivä mS/m mg/l mg/l µg/l mS/m mg/l mg/l µg/l % % % %

KevP-10 25.5.2016 120 110 400 72 130 330 63 7,7 % -21,2 % -14,3 %

KevP-10 8.6.2016 170 240 410 67 180 600 55 5,6 % 31,7 % -21,8 %

KevP-10 15.6.2016 180 240 480 100 180 320 71 0,0 % -50,0 % -40,8 %

KevP-10 12.7.2016 180 260 500 140 190 500 100 5,3 % 0,0 % -40,0 %

KevP-10 21.7.2016 190 270 530 100 200 540 94 5,0 % 1,9 % -6,4 %

KevP-10 19.7.2016 190 270 520 47 190 530 46 0,0 % 1,9 % -2,2 %

KevP-10 10.9.2016 190 300 780 84 200 1300 83 5,0 % 40,0 % -1,2 %

KevP-10 13.7.2016 190 270 510 70 190 410 91 0,0 % -24,4 % 23,1 %

KevP-10 14.7.2016 190 270 520 37 190 520 62 0,0 % 0,0 % 40,3 %

KevP-10 9.9.2016 200 210 620 200 210 570 200 4,8 % -8,8 % 0,0 %

KevP-10 23.8.2016 200 250 690 120 210 730 120 4,8 % 5,5 % 0,0 %

KevP-10 29.10.2016 200 270 720 120 220 720 140 9,1 % 0,0 % 14,3 %

KevP-10 22.8.2016 210 220 620 160 210 250 760 120 0,0 % 12,0 % 18,4 % -33,3 %

KevP-10 25.8.2016 210 240 700 190 210 690 200 0,0 % -1,4 % 5,0 %

KevP-10 28.10.2016 210 270 690 94 220 270 710 99 4,5 % 0,0 % 2,8 % 5,1 %

KevP-10 30.10.2016 210 270 700 140 220 710 170 4,5 % 1,4 % 17,6 %

KevP-10 3.11.2016 220 280 760 100 230 760 88 4,3 % 0,0 % -13,6 %

KevP-10 4.11.2016 220 270 740 71 230 740 71 4,3 % 0,0 % 0,0 %

KevP-10 1.11.2016 220 220 490 220 220 740 220 0,0 % 33,8 % 0,0 %

KevP-10 31.10.2016 230 270 720 220 230 750 260 0,0 % 4,0 % 15,4 %

KevP-103 5.9.2016 12 11 13 32 12 8,8 33 0,0 % -47,7 % 3,0 %

KevP-11 15.8.2016 88 72 110 22 88 79 140 22 0,0 % 8,9 % 21,4 % 0,0 %

KevP-11 18.4.2016 140 130 200 49 130 160 240 51 -7,7 % 18,8 % 16,7 % 3,9 %

KevP-11 6.6.2016 150 200 430 44 150 190 400 45 0,0 % -5,3 % -7,5 % 2,2 %

KevP-11 5.9.2016 160 190 530 59 160 200 570 55 0,0 % 5,0 % 7,0 % -7,3 %

KevP-12 14.6.2016 8,6 11 12 27 8,8 12 28 2,3 % 0,0 % 3,6 %

KevP-12 10.9.2016 14 2,2 18 30 14 9,4 29 0,0 % -91,5 % -3,4 %

KevP-12 14.6.2016 18 3,4 26 17 17 27 18 -5,9 % 3,7 % 5,6 %

KevP-12 10.9.2016 63 65 150 38 63 270 36 0,0 % 44,4 % -5,6 %

KevP-12 14.6.2016 140 180 410 28 140 280 31 0,0 % -46,4 % 9,7 %

KevP-12 14.6.2016 170 240 500 45 170 510 48 0,0 % 2,0 % 6,3 %

KevP-13b 21.6.2016 210 310 630 33 220 290 590 100 4,5 % -6,9 % -6,8 % 67,0 %

KevP-13a 13.10.2016 240 320 710 91 230 160 350 93 -4,3 % -100,0 % -102,9 % 2,2 %

KevP-13c 10.10.2016 250 400 610 24 240 400 600 25 -4,2 % 0,0 % -1,7 % 4,0 %

KevP-13c 21.6.2016 250 410 650 20 240 400 640 27 -4,2 % -2,5 % -1,6 % 25,9 %

KevP-14 10.9.2016 31 51 76 79 30 29 96 -3,3 % -162,1 % 17,7 %

KevP-1V 6.6.2016 57 8,2 210 59 58 9,6 210 57 1,7 % 14,6 % 0,0 % -3,5 %

KevP-1V 5.9.2016 72 14 300 96 71 14 300 94 -1,4 % 0,0 % 0,0 % -2,1 %

KevP-1V2 8.12.2016 70 45 140 61 70 44 130 54 0,0 % -2,3 % -7,7 % -13,0 %

KevP-1V2 18.4.2016 74 27 100 73 74 150 76 0,0 % 33,3 % 3,9 %

KevP-1V2 6.6.2016 88 46 230 89 91 51 220 84 3,3 % 9,8 % -4,5 % -6,0 %

KevP-1V2 5.9.2016 98 88 390 77 96 83 390 74 -2,1 % -6,0 % 0,0 % -4,1 %

KevP-2 18.4.2016 92 14 210 930 95 240 920 3,2 % 12,5 % -1,1 %

KevP-2 8.12.2016 190 68 760 1100 180 70 770 960 -5,6 % 2,9 % 1,3 % -14,6 %

KevP-2 5.9.2016 300 140 1700 2700 300 120 1500 2700 0,0 % -16,7 % -13,3 % 0,0 %

KevP-2 6.6.2016 350 120 2000 3600 350 120 2000 3300 0,0 % 0,0 % 0,0 % -9,1 %

KevP-3 6.6.2016 320 120 1800 930 320 120 1800 820 0,0 % 0,0 % 0,0 % -13,4 %

KevP-4b1 6.6.2016 29 11 80 110 28 8,6 50 120 -3,6 % -27,9 % -60,0 % 8,3 %

KevP-4a2 6.6.2016 85 130 190 150 89 110 170 170 4,5 % -18,2 % -11,8 % 11,8 %

KevP-4a3 6.6.2016 94 89 280 130 92 96 280 150 -2,2 % 7,3 % 0,0 % 13,3 %

KevP-4b 6.6.2016 180 220 210 140 180 300 390 170 0,0 % 26,7 % 46,2 % 17,6 %

KevP-6 6.6.2016 47 17 140 39 49 140 38 4,1 % 0,0 % -2,6 %

KevP-6 5.9.2016 58 30 180 85 58 220 83 0,0 % 18,2 % -2,4 %

KevP-8 6.6.2016 200 350 400 39 210 320 360 47 4,8 % -9,4 % -11,1 % 17,0 %

KevP-8 5.9.2016 220 360 470 42 210 460 590 34 -4,8 % 21,7 % 20,3 % -23,5 %

KevP-8 18.4.2016 240 270 230 16 240 280 16 0,0 % 17,9 % 0,0 %

KevP-8 8.12.2016 250 450 550 25 240 430 560 23 -4,2 % -4,7 % 1,8 % -8,7 %

KevP-9 8.12.2016 170 240 380 82 160 240 370 79 -6,3 % 0,0 % -2,7 % -3,8 %

KevP-9 6.6.2016 170 240 390 200 180 240 390 200 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

KevP-9 5.9.2016 190 320 840 370 180 220 570 360 -5,6 % -45,5 % -47,4 % -2,8 %

KevP-9 18.4.2016 190 260 330 140 190 210 150 0,0 % -57,1 % 6,7 %

laadunvarmistusnäytteet varsinaiset näytteet

Rinnakkaismääritysten tulosten erotus 

poikkeaa laboratorion 

mittausepävarmuudesta

Nollanäytteen tulos ylittää 

määritysrajan
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Liite 5. Sisäinen päästötarkkailu - kokonaisepävarmuuden arviointi

Määritysrajan alittavat tulokset muutettu erotuksen laskennassa vastaamaan määritysrajaa

Mittausepävarmuudet

Sähkön-

johtavuus
Kloridi (Cl)

Sulfaatti 

(SO4)
Nikkeli (Ni)

5 % (>4 

mS/m)

10 % (>5,0 

mg/l)

15 % (>20 

mg/l)

16 % (> 20 

µg/l)

10 % (<4 

mS/m)

20 % (<5,0 

mg/l)

 25 % (<20 

mg/l)

19 % (<20 

µg/l)

Sähkön-

johtavuus
Kloridi (Cl)

Sulfaatti 

(SO4)
Nikkeli (Ni)

Sähkön-

johtavuus
Kloridi (Cl)

Sulfaatti 

(SO4)
Nikkeli (Ni)

Sähkön-

johtavuus
Kloridi (Cl)

Sulfaatti 

(SO4)
Nikkeli (Ni)

paikka Ottopäivä mS/m mg/l mg/l µg/l mS/m mg/l mg/l µg/l % % % %

laadunvarmistusnäytteet varsinaiset näytteet

Rinnakkaismääritysten tulosten erotus 

poikkeaa laboratorion 

mittausepävarmuudesta

Nollanäytteen tulos ylittää 

määritysrajan

Nollanäytteet

KevP-10 5.7.2016 0,22 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 31.10.2016 0,24 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 15.6.2016 0,26 <0,50 <0,50 1,2

KevP-10 25.5.2016 0,28 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 3.11.2016 0,29 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 22.6.2016 0,31 <0,50 0,52 <1,0

KevP-10 1.11.2016 0,33 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 30.10.2016 0,33 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 29.10.2016 0,34 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 25.8.2016 0,37 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 4.11.2016 0,47 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 8.6.2016 0,5 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 28.10.2016 0,57 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 30.6.2016 0,8 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 20.7.2016 0,89 <0,50 <0,50 4,9

KevP-10 21.7.2016 0,94 <0,50 <0,50 4,1

KevP-10 13.7.2016 1 <0,50 <0,50 2,8

KevP-10 20.7.2016 1,2 <0,50 <0,50 2,9

KevP-10 13.7.2016 1,5 <0,50 <0,50 3,8

KevP-10 12.7.2016 2,6 <0,50 2,7 1,4

KevP-10 15.8.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 23.8.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 10.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-10 9.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-103 5.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-11 18.4.2016 0,21 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-11 6.6.2016 0,52 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-11 15.8.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-11 5.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-12 14.6.2016 0,23 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-12 14.6.2016 0,25 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-12 10.9.2016 0,39 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-12 10.9.2016 0,41 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-12 14.6.2016 1,2 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-12 14.6.2016 1,5 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-13c 10.10.2016 0,26 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-13a 13.10.2016 0,38 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-13b 21.6.2016 0,6 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-13c 21.6.2016 0,77 <0,50 0,74 <1,0

KevP-14 10.9.2016 0,39 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-1V 6.6.2016 0,47 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-1V 5.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-1V2 18.4.2016 0,42 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-1V2 6.6.2016 0,48 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-1V2 5.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-1V2 8.12.2016 <0,10 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-2 18.4.2016 0,19 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-2 6.6.2016 0,48 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-2 5.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-2 8.12.2016 <0,10 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-3 6.6.2016 0,54 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-4a2 6.6.2016 <0,10 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-4a3 6.6.2016 <0,10 <0,50 0,63 <1,0

KevP-4b 6.6.2016 <0,10 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-4b1 6.6.2016 <0,10 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-6 6.6.2016 0,55 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-6 5.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-8 18.4.2016 0,19 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-8 6.6.2016 0,48 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-8 5.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-8 8.12.2016 <0,10 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-9 8.12.2016 0,11 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-9 18.4.2016 0,32 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-9 6.6.2016 0,5 <0,50 <0,50 <1,0

KevP-9 5.9.2016 <0,1 <0,50 <0,50 <1,0
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